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ACTE ALE AUTORITATII NATIONALE

DE REGLEMENTARE

iN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE TN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice
de interes public*)

Avand in vedere prevederile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice si a gazelior naturale nr. 123/2012,
n temeiul prevederilor art. 5 alin. {1) lit. ) i ale art. 9 alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007
privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completar

prin Legea nr. 160/2012,

presedintele Autorititii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobd Regulamentul privind racordarea
utilizatorilor la retelele electrice de interes public, prevazut Tn
anexa care face parte integrantd din prezentul ordin.

Art. 2. — QOperatorii economici din sectorul energiei electrice
duc la ndeplinire prevederile prezentului ordin, lar entititile
organizatorice din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare
n Domeniul Energiei urmaresc respectarsa prevederilor
prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publica Tnh Monitorul Cficial al
Romaniei, Partea |, si intrd in vigoare la data abrogérii Hotararii
Guvernului nr. 80/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind
racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public,
publicaté in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 109 din

12 februarie 2008.

Presedintele Autoritéitii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,
Niculae Havrilet

Bucuresti, 2 august 2013.
Nr, 59.

*) Ordinui nr. 53/2013 a fost publicat in Monitorui Oficial al Rorméniei, Partea |, nr. §17 din 19 august 2013 i este reprodus $l Tn acest numar bis.
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ANEXA

REGULAMENT

privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public

CAPITOLULI
Dispozitii generale

Art. 1. - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes
public, denumit in continuare Regulament, stabileste etapele si procedurile necesare
pentru racordarea instalaiilor utilizatorilor 1a retelele electrice de interes public pentri

transportul st distributia energiei electrice.

Art. 2. - (1) Prezentul Regulament se aplici raporturilor dintre operatorii de retea si:
a) utilizatorii care solicitd racordarea la refeaua clectricd a unui loc de consum si/ sau
de producere nou;
b) utilizatorii care solicitd modificarea instalatiei prin care se racordeazi la refea un
loc de consum si/ sau de producere;
c) utilizatorii la ale céror locuri de consum si/ sau de producere se¢ modifici
clementele tehnice energetice sau administrative caracteristice acestora.
(2) Tn aplicarea prevederilor prezentului regulament, un operator de refea este considerat
utilizator in relatia cu operatorul refelei electrice din amonte, la care sunt racordate
instalatiile pe care le detine.
(3) Operatorul de transport si de sistem, operatorii de distributie titulari de licent,
Precum i orice persoand care detine o refea electricd de distributie proprie amplasati pe
domeniul public, au obligatia si asigure racordarea instalatiilor utilizatorilor, in conditiile
prevazute de prezentul regulament.
(4) Avizul tehnic de racordare, emis de operatorul de refea in conditiile previzute de
prezentul regulament, contine conditiile tehnico-ecconomice de racordare 1a refea a unui

loc de consum si/ sau de producere.
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(5) Certificarea indeplinirii conditiilor de racordare la refea previzute intr-un aviz tehnic
de racordarc valabil, se realizeazd prin emiterea certificatului de racordare de citre

operatorul de retea.

Art.3 - (1) Proiectarea §i executarea lucriirilor pentru racordarea utilizatorilor la retelele
electrice de interes public se realizeazii de citre persoane autorizate sau operatori
economici atestati de autoritatea competenta potrivit legti.

(2) Verificarea activitatilor previzute 1a alin, (1) se face de cétre persoane autorizate sau

atestate de autoritatea competentd potrivit legii.

CAPITOLUL II

Terminologie §i abrevieri

Art. 4, - (1) Termenii utilizati sunt definiti in anexa nr. 1 la prezentul regulament.
(2) Definitiile din anexa nr. 1 se completeazi cu definitiile din Legea energiei electrice si
a gazelor naturale nr. 123/2012.

CAPITOLUL I

Solicitarea racordirii la refelele electrice

sau a actualizarii avizului tehnic de racordare ori a certificatului de racordare

Art.5. - (1) Utilizatorul solicitd racordarea la reteaua electricd prin cererea de racordare
adresati operatorului de retea, in oricare dintre urmétoarele situatii:

a) aparitia unui loc de producere nou;

b) aparitia unui loc de consum nou, definitiv san temporar;

c) scpararca instalatiilor unui utilizator de instalafiile altui utilizator, in vederca

racordirii directe a acestora la refeaua electricd a operatorului de retea.

(2) Utilizatorul are obligatia si solicite operatorului de retea actualizarea avizului tehnic
de racordare valabil sau actualizarea certificatului de racordare, in oricare dintre
urmétoarele situafii:

a) dezvoltarea din punct de vedere tehnic §i energetic a activititii utilizatorului la locul

de consum si/ sau de producere, ce necesiti depégirea puterii aprobate;
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b) modificarea unor elemente de naturd tehnici sau administrativi ale locului de
consum $i/ sau de producere faf#i de situatia existenti la data emiterii avizului tehnic
de racordare, respectiv a certificatului de racordare, firi depisirea puterii aprobate;

¢) modificarea instalatiei de racordare a unui loc de consum si/ san de producere, fard
schimbarea puterii aprobate, pentru rezolvarea unor solicitiri ale utilizatorului;

d) dezvoltarea din punct de vedere tehnic §i cnergetic a activititii unui utilizator la
locul de consum prin racordarea de generatoare la instalatia de utilizare si
evacuarca in refeaua din amonte de punctul de delimitare a energici electrice
produse.

(3) Operatorii de distributie concesionari soliciti operatoruhii de transport si de sistem
actualizarea avizului tehnic de racordare valabil sau actualizarea certificatului de
racordare, in cazurile in care:

a) depdgirea puterii aprobate necesitd fie mirirea capacitiitii statiilor de transformare
ale operatorului de transport §i de sistem, fie realizarea sau amplificarea unei statii
de transformare de 110 kV/MT apartinfind operatorului de distribujie concesionar,
racordath intr-o statie de transformare aparfinind operatorului de transport gi de
sistem;

b} s¢ retehnologizeazi linii de 110 kV si/ sau statii de transformare de 110 kV/MT,
care au cel putin un punct de racordare in instalatiile aparfindnd operatorului de
transport si de sistem ;

¢) este necesari realizarea unor linii electrice de distributie noi, racordate in statiile
operatorului de transport si de sistem;

d) sunt necesare lucriri suplimentare intr-o static de transformare apartinand
operatorului de transport §i de sistem ca urmare a racordiirii de noi utilizatori sau
aprobirii unui spor de putere de clitre operatorul de distributie concesionar.

(4) La preluarea unei retele de distribufie de ciitre un alt operator de distributie,
certificatele de racordare $i/ sau avizele tehnice de racordare ale wtilizatorilor retelei fsi
mentin valabilitatea, pdna la expirarea acestora.

(5) In cazul unor modificiri tehnice in instalatiile operatorului de refea, care genereazi
modificiri ale solutiei de racordare precizate in avizul tehnic de racordare valabil sau in
certificatul de racordare existent, operatorul de retea actualizeazi gratuit si din oficiu
avizul tehnic de racordare sau certificatul de racordare. Actualizarea certificatelor de
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racordare se face in termen de maximum 30 de zile calendaristice, iar actualizarea
avizelor tehnice de racordare valabile se face in termen de maximum 10 zile
calendaristice de la data la care a avut loc modificarea tehnici in instalatiile operatorului
de retea.

(6) In situatia previzuti 1a alin. (5), la actualizarea avizelor tehnice de racordare valabile,
valoarea tarifului de racordare previzut in avizul tehnic de racordare actualizat nu poate fi
mai mare decét valoarea tarifului de racordare comunicat utilizatorului prin oferta initiala
de racordare ficutd de operatorul de retea, respectiv prin avizul tehnic de racordare initial.
(7) In cazul unui loc de consum si/sau de producere existent, lucririle ce se realizeazi din
initiativa operatorului de retea, de modificare a instalatiei de racordare existente din
amonte de punctul de delimitare stabilit fn certificatul de racordare existent, se realizeaza
pe cheltuiala operatorului de retea.

(8) Prevederile alin.(7) sunt aplicabile si situatiei in care modificirile realizate din

initiativa operatorului de retea se refer la modificarea punctului de delimitare in amonte

fata de pozitia initiala a acestuia.

Art. 6. - (1) Oricare dintre urmétoarele situatii se considerd dezvoltare din punct de
vedere tehnic §i energetic a activitaii unui utilizator la un loc de consum §i/ sau de
producere, necesitind un spor de putere pentru evacuare $i/ sau pentru consum:

a) instalarca de generatoare noi, inlocuirea unor generatoare cu altele avind putere
instalatd mai mare sau cresterea puterii instalate a generatoarelor existente prin
retehnologizare/ modernizare;

b) cresterea puterii solicitate din refeaua electricd fatd de puterea aprobati pentru locul
de consum respectiv, determinati de extinderca activitifii proprii, de dotarea
suplimentard sau de racordarea, in conditiile legii, a unui utilizator la retelele
proprii;

¢) dezvoltarea instalatiilor unui operator de distributie existent.

(2) Oricare dintre urmatoarele situatii se considerd modificare a unor elemente de naturé
tehnicd In instalatia de utilizare, fard depdsirea puterii aprobate prin avizul tehnic de
racordare/ certificatul de racordare valabil, emis pentru acel loc de consum i/ sau de

producere:
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a) modificarea numéirului, naturii, structurii si/ sau a caracteristicilor tehnice ale
generatoarelor;

b) racordarea de cHtre un utilizator la reteaua proprie, in conditiile legii, a
instalatiilor unui alt utilizator;

c) reducerea puterii absorbite la un loc de consum in urma separirii instalatiilor unui
alt consumator racordat initial la instalatia sa;

d) dezvoltarea in etape a activititii utilizatorului necesitdnd etapizarea puterii
aprobate prin avizul tehnic de racordare.

(3) Oricare dintre urmatoarele situatii se considera modificare a unor elemente de naturi
administrativ, fard depdgirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare/ certificatul
de racordare valabil, emis pentru acel loc de consum si/ sau de producere gi fard
modificarea unor elemente de naturl tehnici:

a) schimbarea datelor de identificare a respectivului loc de consum si/ sau de
producere din motive administrative respectiv schimbarea denumirii localititii, a
strizii, a numirului imobilului etc.;

b) schimbarea titularului locului de consum i/ sau de producere prin preluarea
obiectivului de la locul de consum §i/ sau de producere respectiv prin cumpirare,
mogtenire etc.;

c) schimbarca denumirii utilizatorului.

Dacé modificirile previizute la lit.b) §i ¢) apar la locuri de consum §i/ sau de producere
racordate, certificatul de racordare nu se actualizeazi.
(4) Modificarea instalatiei de racordare, fird schimbarea puterii aprobate aferente unui
loc de consum $i/ sau de producere, poate fi solicitatii pentru:
a) modificarea punctului de delimitare a instalatiilor;
b) modificarea punctului de misurare;
c) cregterca gradului de continuitate a alimentdrii/evacuiirii asigurat de instalatia de
racordare;
d) indeplinirea unor conditii privind alimentarea cu energie electrici ce impun
introducerea de elemente noi sau modificarea ori inlocuirea unor elemente din

instalatia de racordare cu altele avénd alte caracteristici tehnice;
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Art. 7. (1) In situatia unui loc de consum existent, racordat la retea, solutiile pentru
instalarea de gcneratoa;re in incinta acestuia sunt:

a) racordarea generatoarelor la instalatia de utilizare a locului de consum, cu
evacuarea in reteaua operatorului de retea a energiei electrice produse in surplus, in
anumite regimuri de functionare a utilizatorului;

b) racordarea generatoarelor la instalatia de utilizare a locului de consum, fird
evacuarea de energie electricd in refeaua operatorului de retea, indiferent de regimul
de functionare al utilizatorului;

¢) racordarea generatoarglor la o instalatie de utilizare separati de instalatia de
utilizare a locului de consum, cu constituirea unui loc de producere nou, ce se
racordeazi 1a retea printr-o instalatie de racordare diferitd de instalafia de racordare
a locului de consum.

(2) In situafia previzuti la alin.(1) lit.a), utilizatorul are obligatia s# solicite actualizarea
certificatului de racordare a locului de consum, in vederea aprobirii de cétre operatorul
de refea a puterii ce urmeaza a se evacua in retea, in plus fafi de puterea aprobatd pentru
consum prin certificatul de racordare existent.

(3) In simatia previzuti la alin.(1) litb), dacd puterea aprobati prin certificatul de
racordare nu se modificd, punerea sub tensiune a generatoarelor se face dupd actualizarea
dosarului instalatiei de utilizare de citre executantul acesteia, in conformitate cu
prevederile art.54 alin.(2) lith). In sitnatia in care operatorul de retea constati ci este
necesar sd includi in certificatul de racordare conditii suplimentare legate de racordarea
generatoarelor, poate impune conditia ca utilizatorul si solicite actualizarea certificatului
de racordare.

(4) In situatia prevazuti la alin.(1) lit.c), apare un loc de producere nou, a cirui racordare
la retea se aprobd de citre operatorul de retea prin emiterea unui nou aviz tehnic de

racordare.

Art. 8. (1) Cererile de racordare pentru locuri de producere cu puteri instalate mai mari
de 50 MW si cele pentru locuri de consum cu puteri maxim simultan absorbite mai mari
de 50 MW se adreseazi de citre solicitanti operatorului de transport si de sistem.

(2) Cererile de racordare pentru locuri de producere cu puteri instalate de pani la 50 MW

inclusiv §i cele pentru locuri de consum cu puteri maxim simultan absorbite de pand la 50
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MW inclusiv, in fanctie de amplasarea acestora fatd de retelele de distributie existente, se
adreseazi de citre solicitanti, dupi caz:
a) operatorului de distributie concesionar din zona respectiva;
b) altui operator de distributie care detine in apropierea locului de producere sau de
consum o refea electrici de distributie.
(3) Cererea de actualizare a certificatului de racordare sau a avizului tehnic de racordare
se adreseazii operatorului de retea la care sunt racordate sau urmeazi si se racordeze

instalaiile utilizatorului.

CAPITOLUL IV

Etapele procesului de racordare la retelele electrice

Art. 9. - Pentru realizarea racordatii instalatiilor unui utilizator la reteaua electrici de
interes public se parcurg, dupa caz, urmitoarele etape, in ordine cronologici:
a) etapa preliminari de documentare si informare a utilizatorului;
b) depunerea de citre utilizator a cererii de racordare la operatorul de refea si a
documentatiei aferente pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;
¢) stabilirea solutiei de racordare la refeana electrica §i emiterea de citre operatorul de
retea a avizului tehnic de racordare, ca ofertd de racordare;
d) Incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator;
e) realizarea lucririlor de racordare la reteaua electricd i punerea in finctiune a
instalatiei de racordare;
f) punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapd care nu este
obligatorie pentru toate categoriile de utilizatori;
g) emiterea de ciitre operatorul de refea a certificatului de racordare a locului de
consum §i/ sau de producere;

h)punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare,
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SECTIUNEA 1

Etapa preliminari de documentare si informare a utilizatorului

Art. 10. - (1) Utilizatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de retea informatii
sau de producere, prezentind datele caracteristice ale acestuia.
(2) Ca raspuns la cererea previzutd la alin(l), operatorul de retea este obligat sid
transmiti solicitantului informatii generale privind:
a) necesitatea obtinerii unui aviz de amplasament, dac# este cazul; In aceastd situatie
se indici documentatia §i datele necesare emiterii avizului de amplasament;
consum §i/ sau de producere;
¢) etapele procesului de racordare la retea si durata estimati a fiecéreia dintre acestea,
corelat cu specificul si datele energetice ale locului de consum §i/ san de producere;
d) actiunile pe care trebuie si le intreprindi utilizatorul, respectiv operatorul de refea,
si documentele aferente necesare, specifice fieciirei etape a procesului de racordare;
e) tarifele in vigoare practicate de operatorul de retea, respectiv tarifele pentru emiterea
avizelor tehnice de racordare si tarifele de racordare, precum si temeul legal al acestora.
(3) Informatiile previzute la alin. (2) se transmit solicitantului in seris, gratuit, in termen
de cel mmlt 15 zile calendaristice de la inregistrarea cererii scrise a acestuia.
(4) Parcurgerea etapei preliminare de documentare §i informare a utilizatorului nu este

obligatorie pentru utilizator.

SECJIUNEAa2-a
Depunerea cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de

racordare ori a certificatului de racordare §i a documentatiei aferente

Art. 11, - (1) Cererea de racordare sau cererea de actualizare a avizului tehnic de
racordare ori a certificatului de racordare se face pentru fiecare loc de consum si/ sau de
producere, indiferent de perioada de timp solicitati pentru racordare si de mérimea puterii
absorbite sau evacuate, potrivit situatiilor previizute la art. 5 i 6.

(2) Utilizatorii retelelor electrice au obligatia si adreseze cererea de racordare sau cererea

de actualizare a avizului tehnic de racordare ori a certificatului de racordare inainte de a
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incepe realizarea instalatiei de utilizare care urmeazi a fi racordati la refeaua electrica,
respectiv modificarea celei existente.

(3) In cazul modificarii unor elemente de natura administrativi conform prevederilor art.6
alin.(3) lit.a), solicitarea actualizirii avizului tehnic de racordare sau a certificatului de
racordare se face in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data producerii

modificarii.

Art. 12. - (1) Solicitantul adreseaza cererea de racordare/ cererea de actualizare a avizului
tehnic de racordare sau a certificatului de racordare potrivit art. 8, prin una dintre
urmiétoarele modalititi:
a) direct;
b) prin imputemicit in numele §i pe seama solicitantului, care poate fi un proiectant de
specialitate;
¢) prin furnizorul de energie electricd In numele §i pe seama solicitantului, pentru
locurile de consum aferente clientilor casnici.
(2) Cererea §i documentatia anexati acesteia se depun direct sau se trimit prin posta la

centrele teritoriale de relatii cu utilizatorii ale operatorului de retea.

Art. 13. - Cererea de racordare cuprinde cel putin urmtoarele informatii:

a} datele de identificare a locului de consum i/ sau de producere;

b) datele de identificare a utilizatorului si, dacd este cazul, a imputernicitului, a
proiectantului de specialitate al instalatiei de utilizare sau a furnizorului de energie
electricl care adreseazi cererea;

c) tipul instalatiilor de la locul de consum si/ sau de producere pentru care se soliciti
racordarea: generatoare electrice, instalatii de distributie, receptoare electrice;

d) data estimatd solicitatd pentru punerea sub tensiune finald a instalatiei de utilizare
de la locul de consum §i/ sau de producere;

¢) datele estimate solicitate pentru punerea sub tensiune pe etape, in cazul in care
dezvoltarea locului de consum si/ sau de producere se face etapizat;

f) pentru un loc de consum, puterea instalat, puterea maxim simultan absorbiti i

evolutia acestora conform etapelor de dezvoltare;

11
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g) pentru un loc de producere, puterea instalatd totald i evolufia acesteia conform
etapelor de dezvoltare;

h) cerinte specifice ale utilizatorului privind tipul grupului de misurare a energiei
electrice sau informatii pentru stabilirea acestuia, dacé este cazul;

i) cerinte tehnice ale utilizatorului privind continuitatea alimentérii, pentru a fi avute
in vedere la stabilirea solutiei de racordare la reteaua electricd, daci este cazul;

j) declaratia pe propria rispundere a solicitantului referitoare la autenticitatea datelor
si la conformitatea cu originalul a documentelor anexate cererii in copie;

k) lista documentelor care compun documentatia anexati cererii, conform cerintelor

de la art. 14,

Art. 14. - (1) Pentru un loc de consum §i/ sau de producere nou, documentatia anexati
cererii de racordare cuprinde, in functie de categoria de utilizator, urmdtoarele
documente:

a) avizul de amplasament in copie, dac3 este cazul;

b) datele tehnice si energetice caracteristice locului de consum §i/ sau de producere al
utilizatorului, conform reglementirilor in vigoare la data depunerii cererii de
racordare, inclusiv datele energetice continute in Avizele tehnice de racordare -
continut cadru, aprobate de autoritatea competents;

¢) certificatul de urbanism eliberat in vederea obfinerii autorizatiei de construire
pentru obiectivul sau pentru instalatia ce se realizeazi pe locul de producere sau de
consum respectiv, in termen de valabilitate, in copie;

d) planul de situatic la scard, cu amplasarea in zond a locului de consum gi/ sau de
producere, vizat de emitentul certificatului de urbanism ca anexi la acesta, pentru
constructiile noi sau pentru constructiile existente care se modificd, in copie. Pentru
constructiile existente care nu se modifici este suficientd schita de amplasament, cu
coordonate din care si rezulte precis pozitia locului de consum si/ san de producere;

¢) Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD)
aprobat, daci acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, in copie;

f) copia actului de identitate, certificatului de Inregistrare la Registrul Comertului sau

a altor autorizatii legale de functionare emise de autorititile competente, dupi caz;
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g) actul de proprictate sau orice alt inscris carc atestd dreptul de folosintd asupra
terenului, incintei §i/ sau cladirii care constituie locul de producere sau de consum
pentru care se solicitd racordarea, in copie. in cazul spatiilor care nu sunt in
proprietatea utilizatorului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru
realizarca de instalatii electrice si/ sau capacitifi energetice;

h) autorizatia de construire pentru obiectivul ce se realizeazi pe locul de producere sau
de consum respectiv, in termen de valabilitate, In copie, in situatia 1n care se solicitd
racordarea unei organiziri de santier pentru realizarea acestuia ;

i) alte documente pe care solicitantul considerd necesar si le depuni in sprijinul
cererii sale.

(2) Pentru un loc de consum gi/ sau de producere pentru racordarea ciiruia existi un aviz
tehnic de racordare sau un certificat de racordare valabil, documentafia anexati cererii de
actualizare a acestuia cuprinde, dupa caz:

a) documentele mentionate la alin. (1), in situatiile previzute la art.6 alin.(1);

b) descrierea modificarilor de natura tehnicd fatad de situatia anterioard si, dupi caz,

ry

documente previzute la alin.(l) corespunzitoare spetei respective, in cazurile
previazute la art.6 alin. (2);

¢) in copie, actele doveditoare ale incadririi in situatiile previzute la art.6 alin. (3);

d) memoriu explicativ privind necesitatea modificirii instalatiei de racordare si

documente care si sustind aceasti cerere, In situaiile previzute la art.6 alin, (4).

.Art. 15, - Cererea de racordare sau cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare/
certificatului de racordare trebuie si fie in mod obligatoriu semnati de utilizator sau de

fmputernicitul legal al utilizatorului,

Art. 16, - (1) o termen de 7 zile calendaristice de la data Inregistrarii cererii de racordare
sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare/ certificatului de racordare,
operatorul de refea verificd documentatia depusa.

(2) in cazul in care constati ci documentatia depusi este incompletd din punct de vedere
al cerintelor previizute la art. 14, operatorul de retea comunici in scris solicitantului, in

cadrul termenulut prevazut la alin. (1), necesitatea completirii, indicdnd documentele ce
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trebuie anexate, completate sau reficute, cu furnizarea tuturor informatiilor necesare in
acest scop.

(3) Documentatia este considerati completd dupa refacerea ei conform prevederilor alin.
(2).

(4) In termen de maximum 10 zile calendaristice de la data inregistririi documentatiei
complete conform cerintelor previzute la art.14, operatorul de retea transmite
solicitantului factura de plati a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare sau

pentru actualizarea avizului tehnic de racordare/ certificatului de racordare.

SECTIUNEAa3-a

Stabilirea solutiei de racordare la reteava electrici

Art. 17. ~ (1) Solutia de racordare se stabileste de cétre operatorul de retea prin figa de
solutie san studiu de solutie, dupd caz, in conformitate cu prevederile Regulamentului
privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes
public, aprobat de autoritatea competents.

(2) Cheltuiclile legate de elaborarea figei de solufie sunt incluse in tariful de emitere a

avizului tehnic de racordare.

Art, 18. - (1) Studiul de solutie se elaboreazi pe bazi de contract incheiat intre operatorul
de retea si utilizator.

(2) Operatorul de retea transmite utilizatorului propunerea de contract pentru elaborarea
studiului de solutie semnati, in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data
Tnregistrarii documentatiei complete conform prevederilor art.14, in cazul in care solufia
de racordare se stabilegte, conform regulamentului prevazut la art. 17 alin. (1), pe baza
unui studiu de solutie.

(3) Studiul de solutie se plateste de solicitant, costurile pentru realizarea acestuia
stabilindu-se de operatorul de retea pe bazi de deviz, cu respectarea principiilor liberei
concurente. fn cazul in care, ulterior incheierii contractului pentru elaborarea studivlui de
solutie, cheltuielile cu elaborarea acestuia sunt mai mici decét cele previzute in contract,

diferenta rezultata se restituie utilizatorului de ctre operatorul de retea.
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(4) Operatorul de retea are obligatia si transmita utilizatorului studiul de solutie avizat
conform reglementérilor, in termen de maximum 3 luni in cazul racordirii la o refea cu
tensiunea de 110 kV sau mai mare, respectiv de maximum o luni in cazul racordirii 1a o
refea de medie sau joasd tensiune, calculat de la data incheierii contractului pentru
elaborarea studiului de solutie. In situatii deosebite, justificate de necesitatea efectuiirii
unor analize suplimentare fati de conginutul uzval al studiului de solutic previzut in
cadrul reglementirilor specifice aprobate de autoritatea competentd, ca urmare a unor
particularititi ale utilizatorului si/sau ale retelei, operatorul de retea poate solicita in
propunerea de contract un termen pentru elaborare §i avizare mai mare, carc nu poate
depdsi 6 luni pentru racordarea la o refea cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, respectiv
2 luni pentru racordarea la o refea de medie sau joasd tensiune. Aceastii propunere trebuie
justificati in cadrul propunerii de contract.

(5) In situatia in care prin studiul de solutie s-au stabilit mai multe solutii, utilizatorul
trebuie si opteze pentru una dintre aceste solufii si si Isi exprime optiunea in scris fntr-un
interval de maximum doui luni de la comunicarea de citre operatorul de retea a studinlui
de solutic avizat conform reglementirilor in vigoare.

(6) In cazul nerespectiirii termenului previzut la alin. (3), se considerd cd solufiile de
racordare previzute in studiul de solutie gi-au incetat valabilitatea, iar cererca de
racordare se claseaza.

(7) Ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, o solufic de racordare este valabila

numai daci este inscrisi in avizul tehnic de racordare.

Art. 19. - (1) Operatorul de retea are obligatia de a colabora cu utilizatorul pentru
stabilirea solutici de racordare la reteaua electricd cea mai avantajoasi pentru utilizator
din punct de vedere tehnic si economic, findnd seama de:

a) interesele justificate ale utilizatorului care solictt3 racordarea;

b) cerintele tehnice privind utilizarea, functionarea si siguranta retelei electrice:

¢) necesitatea mentinerii calitifii serviciului de transport sau de distributie prestat

pentru toti utilizatorii din zona.

(2) Un utilizator nu poate fi racordat la 0 anumiti tensiune nominali sau intr-un anumit
punct al retelei, considerate de utilizator a fi cele mai avantajoase din punct de vedere

economic, dacd acest lucru afecteazd siguranta sistemului electroenergetic national prin
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nerespectarea normelor tehnice sau a standardelor de performantd privind calitatea
serviciului de transport/ distributie al/ a energiei electrice .

(3) Racordarea la reteana electrica de distributie a unui loc de producere sau a unui loc de
consum si de producere nu trebuie si conducd, prin puterea evacuati, la cresterca
pierderilor de energie in reteana electrici fath de nivelul pierderilor in regimul normal
anterior cu mai mult decéit un procent stabilit Tn mod justificat de operatorul de retea si
care va fi previzut in procedurile proprii de racordare a utilizatorilor elaborate de
operatorul de retea.

(4) In situatia in care una sau mai multe solufii stabilite in studiul de solutie previd lucréri
de intirire a retelei electrice, in studiul de solufic se analizeazi §i se prezintd, pentru
fiecare asemenea solufic in parte, valoarea puterii maxime care poate fi aprobatd fird

realizarea lucriirilor de intirire.

Art, 20. - (1) Pentru racordarea prin linie electrici directd a unui loc de consum al unui
utilizator, este necesar acordul operatorului de distribufie concesionar din zona geografica
1n care este amplasat locul de consum respectiv.

(2) Obligatia de a solicita acordul previzut la alin. (1) revine utilizatorului care solicitd
racordarea.

(3) Corelativ obligatiei previzute la alin. (2), utilizatorul are dreptul de a obtine acordul
operatorului de distributie concesionar.

(4) Operatorul de distributic concesionar din zona geografici in care este amplasat locul
de consum respectiv poate refuza acordul solicitat in conditiile alin. (1) numai in cazul in
care acesta prezint3 utilizatorului o solutie de racordare la reteaua de interes public printr-
o instalatie diferitd de o linie directd, in conditii tehnice §i economice echivalente sau mai
avantajoase pentru utilizator din punctul de vedere al costurilor racordirii.

(5) Colaborarea intre factorii implicai n racordarea prin linie directi, conform
prezentului articol, se realizeazi in conformitate cu reglementiirile aprobate de autoritatea

competenta.

Art. 21. - (1) Operatorii de distributie i operatorul de transport i de sistem colaboreazi
pentru avizarea studiului de solutie §i pentru stabilirea celei mai avantajoase sotufii de

racordare, respectiv pentru emiterea avizului tehnic de racordare:
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a) in cazul in care studiul de solutie pentru racordarea unui loc de producere cu puterea
instalata totald mai mare de 10 MW prevede cel putin o variant pentru racordarea
la reteaua electricéd de distributie;

b) in cazul locurilor de consum care se racordeazi la refeaua electricd de distributie cu
tensiunea de 110 kV;

¢) in cazul in care studiul de solutie pentru racordarea unui loc de producere sau de
consum prevede cel putin o variantd pentru racordarea pe barcle de medie tensiune
sau 110 kV ale statiilor de transformare ale operatorului de transport si de sistem;

d) in cazul in care studiul de solufie pentru racordarea unui loc de producere sau de
consum prevede mai multe variante, dintre care cel putin una la refeaua electrica de
transport §i cel pufin una la refeaua electrica de distributie.

(2) Colaborarea dintre operatorii de distributie §i operatorul de transport si de sistem, in
conditiile prevederilor alin.(1) ¢i ale art. 5 alin. (3) se realizeazi in conformitate cu

reglementiirile in vigoare.

Art. 22, - (1) Numérul si localizarea punctelor de delimitare intre instalatia de racordare
§i instalafia de utilizare se stabilesc de comun acord de catre operatorul de retea si
utilizator, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(2) Punctul de delimitare se stabileste la limita de proprietate, astfel incit retelele
electrice amplasate pe domeniul public si fie detinute, de regulé, de citre operatorul de
retea §1 si se evite amplasarea instalatiilor operatorulni de retea pe proprietatea
utilizatorului, conform prevederilor legale.

(3) Pentru locurile de consum temporare, punctul de delimitare se poate stabili in amonte
de limita de proprietate in situatia in care, dup# expirarea valabilititii avizului tehnic de
racordare, instalatia prin care s¢ realizeazd alimentarea locului de consum temporar se
dezafecteaza.

(4) In cazul in care, la cererea utilizatorului, din motive tehnice sau economice,
delimitarea instalatiilor se face pe proprictatea acestuia, utilizatorul are obligatia si
permitd exercitarea cu tithu gratuit de citre operatorul de retea a drepturilor de uz si
servitute pentru exploatarea instalafiei de racordare in folosul utilizatorului. Aceastd
obligatic se include in contractul de distribufie/transport incheiat de utilizator cu

operatorul de retea sau, in situatia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu incheie
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direct un asemenea contract, se include in contractul de furnizare a energiei electrice
incheiat de utilizator.

(5) Succesorii legali ai operatorului de retea beneficiazi de drepturile rezultate in
conditiile alin. (4) in favoarea operatorului de retea, pe durata de existentdi a instalatiilor
respective.

(6) In cazul in care, la cererea utilizatorului, prin exceptie de la prevederile alin.(2),
punctul de delimitare se stabilegte in amonte de limita de proprietate, reteaua electricd
detinutd de utilizator va fi amplasati pe proprietatea publici sau a tertilor §i prin urmare
utilizatorul este obligat:

a) s obtind in prealabil de la proprietarii terenurilor dreptul de uz §i de servitute
asupra proprietitilor acestora, pentru executarea lucrérilor necesare realizirii retelei
electrice, pentru asigurarea functiondrii normale a acesteia, precum $i pentru
realizarea reviziilor, reparatiilor si interventiilor necesare;

b) s asigure operarea si mentenanta instalatitlor electrice proprii in conformitate cu
normele in vigoare, cu personal propriu calificat i autorizat sau prin operatori
economici atestati conform legii, fiind direct rdspunzitor, in conditiile legii, de
producerea unor incidente sau accidente §i de urmérile acestora.

(7) In situatia racordirii de noi utilizatori la instalajia de racordare realizati pentru un
prim utilizator, acesta primeste 0 compensatie bineascd din partea urmitorilor utilizatori
racordati in primii 5 ani de la punerea in functiune a instalatiei de racordare. Valoarea
acestei compensatii se stabileste de operatorul de retea, in baza metodologiei aprobate de
autoritatea competenta.

(8) Elementul fizic la care se stabileste punctul de delimitare (borne, cleme, cordoane si
altele) trebuie s permité realizarea separdrii instalatiilor care apartin operatorului de retea
de cele ale utilizatorului.

(9) Modul de stabilire a punctelor de delimitare si alte aspecte privind racordarea la
reteaua electricd a locuintelor individuale, ansamblurilor de locuinte nou-construite,
zonelor industriale, comerciale san de servicii comune si a locurilor de producere care se
racordeazi la refele electrice cu tensiunea mai mare sau egald cu 110 kV sunt previzute

in anexele nr.2, 3, 4 si 5 la prezentul regulament.
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Art, 23. - Schimbarea punctului de delimitare se poate face prin transmiterea dreptului de
proprietate asupra unor capacitii energetice, in conditiile previzute de lege si de

reglementirile in vigoare.

SECTIUNEA a 4-a

Emiterea/ actualizarea avizului tehnic de racordare

Art. 24. - Avizul tehnic de racordare constituie oferta operatorului de retea la cererea de

racordare a solicitantului.

Art. 25. - (1) Avizul tehnic de racordare se emite de cétre operatorul de retea la refeaua
ciiruia se racordeazi instalafiile utilizatorului, conform solutiei de racordare stabilite in
conformitate cu prevederile art.17.

(2) Operatorii de distributie, cu exceptia operatorilor de distributie concesionari, emit
avize tehnice de racordare utilizatorilor numai dupa obtinerea de la operatorul retelei
electrice din amonte fie a certificatelor de racordare proprii actualizate, fie a avizelor
tehnice de racordare proprii ce contin conditiile tehnico-economice de racordare
suplimentare, ca urmare a solicitirii de actualizare in conformitate cu prevederile art. 5

alin. (2) Lt. a) §i b), in situatiile previizute la art. 6 alin. (1) sau alin, (2) lit. b).

Art.26. - (1) Operatorul de retea are obligatia si transmita solicitantului avizul tehnic de
racordare in maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei
complete de citre utilizator, in situatia in care solutia de racordare se stabileste prin fisi
de solugie.

(2) Transmiterea c#tre solicitant a avizului tehnic de racordare actualizat se face in cel
mult 10 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete de citre utilizator,
in cazul modificirii unor elemente de naturd administrativd conform prevederilor art.6
alin.(3).

(3) Pentruy cazurile in care emiterea avizului tehnic de racordare la refelele electrice se
face pe baza unui studiu de solutie, termenul pentru transmiterea acestuia citre solicitant
este de maximum 10 zile calendaristice calculat fie de la data transmiterii de citre

operatorul de retea a studiului de sohitie avizat in conformitate cu prevederile art.18
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alin.(4), 1n situatia in care prin studiu s-a stabilit o singurd solutie de racordare, fic de la
data comunic#rii in scris de cétre utilizator a optiunii pentru una din solutii in
conformitate cu prevederile art.18 alin.(5).

(4) In situatiile in care emiterea avizului tehnic de racordare de ciitre operatorul de
distributie se face cu consultarea operatorului de transport gi de sistem, termenul
reglementat pentru transmiterea avizului tehnic de racordare de cidtre operatorul de
distributie solicitantului se prelungeste cu perioada scursd pana la primirea punctului de
vedere al operatorului de transport si de sistem, dar nu cu mai mult de 30 de zile
calendaristice.

(5) Transmiterea citre solicitant a avizului tehnic de racordare este conditionatd de
achitarea de citre acesta a tarifului de emitere sau de actualizare a avizului tehnic de

racordare.

Art.27. (1) Operatorul de retea are obligatia de a comunica in scris solicitantului, in
termen de maximum 20 de zile calendaristice de la inregistrarca documentatiei conform
cerintelor de la art. 14, imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare §i motivele
justificate ale refuzului, in sitvatiile prevzute la art. 25 alin, (2) din Legea energiei
clectrice gi a gazelor naturale nr. 123/2012.

(2) Refuzul previzut la alin. (1) trebuie bazat pe criterii obiective, justificate din punct de
vedere tehnic §i economic. Criteriile respective se previd in procedurile proprii privind

racordarea la retea elaborate de operatorii de refea.

Art. 28. - (1) Avizul tehnic de racordare emis de cétre operatorul de retea contine
conditiile tehnico - economice de racordare la retea, respectiv, dupa caz, urmatoarele
clemente:
a) puterea aprobatii pentru consum §i/ sau evacuare §i evolutia in timp a acesteia;
b) pentru locurile de producere, puterea instalat3 totald gi evolufia in timp a acesteia;
¢} pentru locurile de producere, justificarea diferentei dintre puterea instalati totald si
puterea aprobati pentru evacuare in retea, in cazul in care diferenta respectivd a
rezultat ca necesara;
d) descrierea solutiei de racordare, care include Iucrarile pentru realizarea racordirii,

cu precizarea punctului de racordare, punctului de delimitare, punctului de
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misurare §i a lucririlor ce trebuie efectuate pentru intérirea retelei electrice in
amonte de punctul de racordare, necesare pentru racordarea respectiva;

¢) obligatiile solicitantului de indeplinire a unor conditii specifice pentru racordare,
inclusiv cele privind realizarea probelor pentru punerea in functiune previzute de
reglementirile tehnice In vigoare;

f) cerintele de monitorizare i de reglaj, inclusiv interfata cu sistemele informatice de
monitorizare, comandi si achizitie de date (SCADA) si de telecomunicatii;

g) datele Tnregistrate care necesitd verificarea in timpul functiondrii;

h) tariful de racordare;

i) valoarea §i forma garantiei previzute la art.31;

Jj) nivelul de continuitate in functionare a retelei electrice in punctul de delimitare;

k) obligatiile solicitantului legate de participarea sa la mentinerea sigurantei in
functionare a SEN si la restaurarea functiondrii SEN dupd o cddere totali sau
partialéd a acestuia;

1) cerinte si conditii specifice pentru furnizarea de servicii tehnologice de sistem citre
operatorul de transport gi de sistem sau citre operatorii de distributie;

m)cerinte privind protectiile si automatizirile la interfata cu reteaua electrica;

n) obligatia Incheierii conventiei de exploatare, la solicitarea operatorului de retea,
pentru stabilirea sarcinilor privind exploatarea gi intretinerea instalatiilor, urmérirea
consumului §i reducerca acestuia in situatii exceptionale apirute in functionarea
SEN;

0) cerinfe pentru echipamentele principale de mésurare, control, protectie si
automatizare din instalatiile utilizatorului;

p) cerinte privind structura i locul de montare ale echipamentelor de misurare a
energiei electrice;

q) durata de valabilitate a avizului tehnic de racordare;
caracteristicile §i starea retelelor electrice existente sau impuse de normele in
vigoare la data emiterii avizului.

(2) Operatorul de retea este obligat si respecte la emiterea avizului tehnic de racordare
continutul-cadru aprobat de autoritatea competent, in functie de categoria de utilizator.
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Art, 29, - In cazul deterioririi sau pierderii avizului tehnic de racordare de catre
utilizator, la cererea acestuia, operatorul de refea este obligat si emitd un duplicat in

termen de 7 zile lucriitoare de la data inregistriirii cererii.

Art. 30, - Emiterea/actualizarea avizului tehnic de racordare, inclusiv emiterea unui

duplicat, se fac contra cost, pe baza tarifelor aprobate de autoritatea competenti.

Art. 31, - (1) In sitvatia cimniterii unui aviz tehnic de racordare pentru racordarea la
refeana electricd de interes public a unui loc de consum gi/sau de producere nou sau
pentru aprobarea unui spor de putere, care conduce la o putere aprobati totald pentru
consum sau pentru evacuare mai mare de 1 MW la locul de consum si/sau de producere
respectiv, operatorul de retea solicitid in conditiile prezentului regulament, prin avizul
tehnic de racordare, ca utilizatorul si constituie o garantie financiard in favoarea sa, daca
sunt necesare lucrdri de intlirire a retelei electrice In amonte de punctul de racordare
pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordrii.
(2) Valoarea garantiei previzute la alin.(1) reprezintd un procent din valoarea tarifului de
racordare.
(3) In conditiile previzute la alin.(1), valoarea si forma garantiei financiare se inscriu in
avizul tehnic de racordare si in contractul de racordare.
(4) in situatia unui loc de producere, utilizatorul are obligatia se constituie garantia
financiard inscrisd in avizul tehnic de racordare conform prevederilor alin.(3) anterior
incheierii contractului de racordare, in cel mult 3 luni de la data emiterii avizului tchnic
de racordare. In situatia wnui loc de consum, utilizatorul are obligatia si constituie
garantia financiari in termenul prevazut in contractul de racordare.
(5) Operatorul de retea executi garanfia financiard constituiti de utilizator, in
conformitate cu prevederile contractului de racordare, in situatiile in care respectivul
utilizator nu isi Indeplineste oricare din urmétoarele obligatii asumate prin contractul de
racordare:

a) obligatii referitoare la conditiile gi termenele de achitare a tarifului de racordare;

b) obligatii referitoare la realizarea instalatiei de utilizare §i predarea la operatorul de

retea a dosarului instalatiei de utilizare;
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c) obligatii referitoare la respectarea etapelor de dezvoltare a locului de consum si/sau
de producere, respectiv a evolutiei n-timp a puterii aprobate pentru consum si/ sau
gvacuare.

(6) Suplimentar situatiilor previzute la alin. (5), in cazul unui loc de producere,
operatorul de retea executd garantia financiari constituitd de utilizator daci utilizatorul nu
solicitd in scris operatorului de retea incheierea contractului de racordare, cu anexarea
documentatiei complete prevazute la art. 36, in termenul de valabilitate al avizului tehnic
de racordare.

(7) Garanfia financiard constituiti de utilizator inceteazii/se restituic utilizatorului la
aparitia uneia din urmétoarele situatii:

a) la incetarea valabilitdtii avizului tehnic de racordare care contine valoarea gi forma
garantiei respective, inclusiv ca urmare a emiterii certificatului de racordare pentru
puterea finald aprobatd prin aviz, cu exceptia situatici in care garantia se executi
conform prevederilor alin. (5);

b) la rezilierea contractului de racordare, cu exceptia rezilierii In situatiile previizute la
alin.(5);

c) la achitarea costului care revine operatorului de retea pentru lucririle de intirire a
retelei electrice din amonte de punctul de racordare in conditiile previzute la art. 43
alin.(3) lit.d).

(8) Sumele incasate ca urmare a executiirii garantiilor financiare se constituie venit din
contributii financiare al operatorului de retea, ce poate fi utilizat numai pentru finantarea
ori cofinantarea lucrérilor de intirire a retelelor electrice de interes public, necesare
racordérii utilizatorilor.

(9) Lucrérile de intirire finantate conform alin.(7) trebuie si fie cuprinse in planul de

investitii al operatorului de retea, aprobat in prealabil de autoritatea competenta.

Art. 32. Avizul tehnic de racordare este valabil pani la data emiterii certificatului de
racordare pentru puterea finald aprobati prin aviz, dacd nu intervine anterior una dintre

situatiile previizute la art.33.

Art, 33. - (1) Avizul tehnic de racordare emis igi inceteazd valabilitatea n urmitoarele

situatii:
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a) in termen de 3 luni de la emitere, pentru locurile de producere sau pentru locurile de
consum gi de producere cu o putere aprobati totald pentru evacuare mai mare de 1
MW, daci utilizatorul nu face in acest timp dovada constituirii garantiei financiare
previzute in avizul tehnic de racordare;

b) in termen de 12 huni de la emitere, dacd nu a fost incheiat contractul de racordare;

¢) la rezilierea contractului de racordare céruia ii este anexat,

d) Ia expirarea perioadei de valabilitate a autorizatiei de construire sau a perioadei de
valabilitate a aprobdrilor legale in baza cdrora a fost emis avizul tehnic de
racordare;

e) la incetarea valabilititii autorizatiei de construire si/sau a aprobirilor legale in baza
cirora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatatid prin
hotaréire judecatoreascé definitivi si irevocabila.

(2) Actualizarea avizului tehnic de racordare nu atrage prelungirea termenului prevazut la

alin. (1) lit. a) si b).

SECTIUNEA a 5-a

fncheierea contractului de racordare

Art. 34, Dupd primirea ofertei de racordare, exprimaté prin avizul tehnic de racordare,
utilizatorul poate solicita in scris operatorului de refea incheierea contractului de
racordare. Cererea va fi in mod obligatoriu semnati de utilizator sau de imputernicitul

legal al utilizatoruiui.

Art. 35. - Pentru realizarea racordirii, utilizatorii achitd operatorului de retea, detindtor al
retelei electrice la care se racordeazi, tariful de racordare stabilit conform metodologiei
aprobate de autoritatea competentd, Tariful de racordare se achitd ulterior incheierii

contractului de racordare, la termenele previizute in contractul de racordare.

Art. 36. - (1) Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul anexeazi la cerere

urmitoarele documente:

a) copia avizului tehnic de racordare;
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b) copia actului de identitate, certificatului de Inregistrare la registrul comertului sau a
altor autorizatii legale de functionare emise de autorititile competente, dupi caz;

c) autorizatia de construire in termen de valabilitate pentru obiectivul ce se realizeazi
pe locul de producere san de consum respectiv sau, in cazul constructiilor existente,
actul de proprietate ori orice alt Inscris care atesti dreptul de folosingi, in copie;

d) documente care dovedesc constituirea garantiei financiare in favoarea operatorului
de retea, cu forma §i valoarea precizate in avizul tehnic de racordare, in cazul unui
loc de producere.

(2) in situatia in care terenul pe care urmeazi a fi amplasati instalatia de racordare este
proprietatea privati a unui tert, pe 14ngd documentele previzute la alin. (1), este necesar
acordul sau promisiunea unilaterald a proprietarului terenului pentru incheierea cu
operatorul de retea, dupd perfectarea contractului de racordare §i elaborarea proiectului
tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de citre
operatorul de refea a drepturilor de uz §i servitute asupra terenului afectat de instalatia de
racordare.

(3) Documentul prevézut 1a alin. (2) se obfine de citre:

a) operatorul de retea,

b) utilizator, in cazul in care operatorul de retea il imputerniceste in acest sens,
indicAndu-i continutul, respectiv obligatiile care urmeazi a fi asumate de
proprietarul terenului prin promisiunea unilaterald prevazuti la alin. (2), in legituri
cu amplasarea de cétre operatorul de retea a instalatiei de racordare.

(4) Contractul de racordare se incheie cu respectarea prevederilor contractului cadru de

racordare aprobat de autoritatea competents.

Art. 37. (1) Operatorul de retea are obligatia s3 transmitd utilizatorului proiectul de
contract de racordare semmat in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data
inregistririi documentatiei complete depuse de utilizator conform ceringelor de la art.36.

(2) In cazul in care, 1a solicitarea utilizatorului, operatorul impreuni cu utilizatorul convin
modificdri la propuncrea de contract previzuti la alin.(1), operatorul de retea are

A

obligatia sd transmitd utilizatorului contractul de racordare semnat, in termen de
maximum 5 zile lucritoare de la data la care a intervenit acordul reciproc asupra

confinutului acestuia.
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Art. 38. - (1) In cazul in care, pentru racordarea unui loc de producere sau de consum
sunt necesare lucrdri de modificare pentru Indeplinirea conditiilor de coexistent
prevazute de norme ori lucriiri de deviere a instalatiilor electrice existente ale operatorului
de retea, rezultate din avizul de amplasament, acestea se realizeazi pe cheltuiala
utilizatorului, prin incheierea cu operatorul de retea a unui contract pentru eliberarea
amplasamentului gi/sau pentru realizarea conditiilor de coexistenti, conform prevederilor
Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de citre operatorii de retea,
aprobatd de autoritatea competenti.

(2) Lucridrile previzute la alin.(l) se fac de citre operatorul de refea ca titular de
investitie, conform reglementérilor in vigoare. La realizarea acestor lucriri, operatorul de
refea are obligatia s& mentini componentele refelei §i echipamentele electroenergetice
existente care pot fi utilizate in continuare, inclusiv pe cele ce pot fi demontate §i
remontate.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin.(1), in situatia racordérii unui loc de consum, dacé
lucririle de modificare ori de deviere a instalatiilor electrice de distribufie existente
conduc la aparitia de capacititi energetice noi, costurile pentru realizarea capacitiilor
energetice noi se achiti de utilizator, urménd ca acestea sd ii fie returnate de citre
operatorul de distributie printr-o modalitate convenitd intre pérti §i previizuti in cadrul
contractului pentru eliberarea amplasamentului gi/sau pentru realizarea conditiilor de
coexistenta incheiat intre utilizator §i operatorul de distributie.

(4) Lucririle previzute la alin.(1) se executi anterior incheierii contractului de racordare.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin.(4), in cazul in care lucrrile de deviere sunt
conditionate sau sunt in legituré cu realizarea instalatiei de racordare, cele doui categorii
de lucriri se coreleazid prin etapiziiri corespunzitoare previizute in contractul de

racordare,

Art. 39, - (1) In conditiile previizute la art. 38 alin. (1), pentru mutarea pe noile
amplasamente a instalatiilor operatorului de retea, sunt necesare urmétoarele documente:
a) actul care atestd dreptul de folosintd al operatorului de retea asupra terenurilor pe

care urmeazi si fie amplasate instalatiile electrice deviate gi/sau
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b) conventia pentru exercitarea de citre operatorul de retea a drepturilor de uz si
servitute asupra terenurilor proprietate privaté afectate de capacititile energetice.

(2) Pentru obtinerea documentelor prevdzute la alin.(1), operatorul de retea poate
Tmputernici uﬁlizatorul sd incheie, in numele §i pe seama sa, cu detindtorul dreptului de
proprietate asupra terenurilor afectate de instalatiile electrice, conventii/contracte privind
conditiile de exercitare de cétre operatorul de retea a respectivelor drepturi.
(3) Utilizatorul supottd din surse proprii contravaloarea indemnizatiilor i despagubirilor
stabilite in conventiile/ contractele previizute la alin.(1).
(4) Pentru mutarea pe noile amplasamente a instalatiilor operatorului de retea, utilizatorul
are obligatia sd obtini toate avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism in
vederea emiterii autorizatiei de construire sau de desfiintare pentru lucrarea de deviere, pe
baza documentatiilor intocmite in cadrul studiului de solutie pentru ¢liberarea

amplasamentului.

Art, 40, - Dupa incheierea contractului de racordare si in conditiile previzute in acesta,
operatorul de retea are urmitoarele obligatii legate de racordarea la reteaua electrici:

a) realizeazi proiectarea instalatiei de racordare;

b) obtine autorizatia de construire pentru instalatia de racordare;

¢) realizeazi construirea §i punerea in functiune a instalatiei de racordare;

d) realizeazi lucririle de intirire necesare in instalatiile din amonte de punctul de
racordare in vederea indeplinirii tuturor conditiilor tehnice pentru asigurarea
capacititii retelei electrice de a alimenta/prelua puterea aprobati prin avizul tehnic
de racordare, la parametrii calitativi corespunzitori normelor in vigoare;

€) pune sub tensiune instalatia de utilizare.

SECTIUNEA a 6-a
Contractarea si executarea lucririlor, receptionarea si punerea in functiune a

instalatiilor de racordare

Art. 41. - Pentru racordarea utilizatorilor la reteauva electrici se executd, dupi caz,

urmdtoarele categorii de lucriri:
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a) lucriri de intirire a retelei electrice in amonte de punctul de racordare, pentro
crearea conditiilor tehnice necesare racorddrii;

b) lucrdri pentru realizarea instalaiei de racordare, respectiv a instalatiilor cuprinse
ntre punctul de racordare §1 punctul de delimitare;

¢) lucriiri pentru realizarea instalatiilor din aval de punctul de delimitare.

Art, 42, (1) Lucririle din categoria previzuti la art. 41 lit. a), necesare in cazul unui loc
de producere sau a unui loc de consum gi de producere, in vederea evacudrii in retea a
puterii aprobate pentru evacuare prin avizul tchnic de racordare, se realizeazi de citre
operatorul de retea, Titularul avizului tehnic de racordare contribuie la suportarea
costurilor de realizare a acestor lucréri, cota sa de participare fiind inclusi in tariful de
racordare stabilit in conformitate cu metodologia de stabilire a tarifelor de racordare
aprobati de autoritatea competenti.

(2) Lucririle din categoria previzuti la art. 41 lit. a), necesare pentru racordarea umui loc
de consum, se realizeazi de cdtre operatorul de retea, pe cheltuiala acestuia, in

conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art, 43. - (1) Dacid operatorul de rejea nu are posibilitatea realizéirii lucrérilor din
categoria previzuti la art. 41 lit. a) pani la data solicitatd pentru punerea sub tensiune a
instalatiei de utilizare, operatorul de retea are obligatia si comunice acest lucru
solicitantului in oferta de racordare pe care o face prin avizul tehnic de rabordare,
informéndu-l cu privire la motivele intirzierii §i termenele posibile de realizare a
lucririlor respective. Avizul tehnic de racordare trebuie si contind, in cadrul tabelului cu
evolufia puterii aprobate, puterca maximé care poate fi aprobati fird realizarea lucririlor
de intérire.

(2) Informatia previzutd la alin.(1) trebuie sd fie comunicatd utilizatorului din prima
etapd a procesului de racordare, conform prevederilor art. 10, atunci cind acest lucru este
posibil, precum si prin studiul de solutie in situafia in care, conform reglementirilor,
solutia de racordare se stabileste prin studiu de soluf,:ie.'

(3) iIn conditiile previizute la alin.(1), titularul avizului tehnic de racordare poate opta
pentru una dintre urmétoarele variante:

a) renuntarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul locului de consum respectiv;
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b) aménarea realiziirii obiectivului pe amplasamentul locului de consum respectiv
pani la data indicatd de operatorul de refea ca termen pentru asigurarea in amonte
de punctul de racordare a conditiilor care si permitd racordarea;

¢) dezvoltarea in etape a obiectivului cu incadrarea in limita de putere aprobati prin
avizul tehnic de racordare;

d) achitarea costurilor care revin operatorului de retea pentru Tucririle de intdrire a
retelei In amonte de punctul de racordare, in situatia in care motivul intirzierii se
datoreazéd faptului cd in programul de mvestitii al operatorului de retea nu este
previzuti cota sa de participare la finantare, cu recuperarea ulterioard a acestora de
la operatorul de retea.

(4) In situatia prevazuti la alin.(3) lit.b), utilizatorul si operatorul de retea incheie
contractul de racordare cu obligatia operatorului de retea de a realiza hicririle de intérire
la termenul comunicat §i asumat prin avizul tehnic de racordare.

(5) Operatorul de refea este obligat s restituie utilizatorului contravaloarea cheltuielilor
efectuate de acesta in conditiile previzute la alin.(3) lit.d), modalitatea de restituire fiind
convenit3 intre parti. in contractul de racordare se prevede atat costul lucrdirilor de intirire
suportate de utilizator Tn conditiile previzute la alin.(3) lit.d), cit si modalitatea de

returnare a acestor cheltuieli de citre operatorul de retea.

Art. 44, - (1) Proiectarea, obtinerea autorizafiei de construire a instalatiilor, execufia i
punerea in functiune a lucririlor din categoriile previzute la art. 41 lit. a) si b) se
realizeazd de operatorul de retea In conditiile §i la termenele previzute in contractul de
racordare.

(2) In sitnatia in care instalatia de racordare consti intr-un bransament racordat la reteaua
de joas# tensiune, termenul total pentru proiectarea, obfinerca autorizatiei de construire
pentru bransament, executia §i receptia punerii in functiune a bransamentului este de
maximum 90 de zile calendaristice de la data incheierii contractului de racordare, cu
conditia achitirii de cétre utilizator a tarifului de racordare conform contractului de
racordare.

(3) Operatorul de retea proiecteazi §i executd lucririle din categoriile previizute la art. 41

lit. a) si b) cu personal propriu sau incheie un contract de achizitie publici pentru
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executare de hicriri cu un operator economic atestat de autoritatea competentd,
respectind procedurile de atribuire a contractului de achizitie publici.

{(4) Prin exceptie de la prevederile alin.(3), contractul de lucriri pentru proiectarea,
obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare in numele operatorului
de retea si/sau executia lucririlor din categoria previzuti la art. 41 lit. b) se poate incheia
de citre operatorul de retea $i cu un anumit proiectant §i/ sau constructor atestat, ales de
citre utilizator, insi numai in conditiile in care utilizatorul cere in scris, explicit, acest
lucru operatorului de retea, inainte de incheierea contractului de racordare.

(5) In situatia previzuta la alin. (4), operatorul de retea recalculeazi tariful de racordare
prin refacerea figei de calcul a tarifului de racordare, fird a actualiza avizul tehnic de
racordare, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator §i proiectantul g§i/ san
constructorul pe care acesta l-a ales, in termen de 3 zile lucritoare de la depunerea cererii
de citre utilizator. Contractul de racordare se incheie cu considerarea valorii recalculate a
tarifului de racordare.

(6) Lucrarile din categoria previzutd la art. 41 lit. b), respectiv instalafia de racordare, se
executd de citre un operator economic atestat de autoritatea competenti numai dupi
incheierea cu operatorul de retea a contractului de execufie, inclusiv in cazul previzut la
alin.(4).

(7) Intrucét costurile lucririlor instalatiei de racordare nu sunt suportate de operatorul de
retea, ci de un utilizator prin tariful de racordare, se considerd ci in acest caz contractarea
in condifiile previizute la alin. (4) nu intrd in contradictie cu prevederile legislatiei in
vigoare privind atribuirea contractelor de achizitie publici.

(8) Contractele de proiectare si/sau de executie previzute la alin. (6) respecti prevederile
unui ghid de continut aprobat de autoritatea competenti. Plata prefului contractului de
proiectare gi/sau de executie se face in cel putin doud transe constind intr-un avans de
minimum 20 % din preful contractului si una san mai multe rate, corespunzitoare

ctapelor de executie a Iucririlor.

Art. 45, - Realizarea lucririlor din categoria corespunzitoare art. 41 lit.c) este in

responsabilitatea utilizatorului §i se face pe cheltuiala lui.
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Art. 46. - (1) Receptia instalatiilor rezultate in urma hicrérilor previzute la art. 41 lit. b)
g1 punerea lor in functiune se realizeazi in conformitate cu normele in vigoare pentru
aceste operafiuni, aferente lucrérilor proprii ale operatorului de retea.

(2) Aceste instalatii riman in patrimoniul operatorului de refea gi sunt folosite ulterior
pentru racordarea altor utilizatori, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (7).

(3) In situatia in care racordarea se realizeaza la reteaua de medie tensiune, termenul
pentru receptia punerii in functiune a instalatiei de racordare este de maximum 15 zile

calendaristice de la data notificiirii termindrii lueririlor de citre executant.

SECTIUNEA a7-a

Punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru perioada de probe

Art, 47, - (1) Dupa receptia punerii in functiune a instalatiei de racordare, la solicitarea
utilizatorului insofiti de documentatia completd prevazuti la art.48, operatorul de retea
pune sub tensiune cu caracter provizoriu, pentr perioada de probe, instalatiile electrice
ale utilizatorului.

(2) Punerea sub tensiune a instalatiilor electrice ale utilizatorului este conditionatd de
realizarea lucririlor de intirire pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordirii,
conform prevederilor contractului de racordare.

(3) Punerea sub tensiune previzutd la alin.(1) se face cu scopul §i strict pentru perioada
realiziirii probelor de punere in functiune a instalatiilor de utilizare si a generatoarelor/
receptoarelor utilizatorului.

(4) Punerea sub tensiune pentru perioada de probe se face de citre operatorul de refea, in
conformitate cu prevederile unei proceduri elaborate de operatorul de transport si de
sistem §i avizate de autoritatea competentd, cu respectarea programului de punere sub
tensiune propus de utilizator si avizat de operatorul de retea.

(5) Parcurgerea etapei de punere sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe este
obligatorie in cazul in care, in conformitate cu prevederile normelor tchnice aprobate de
autoritatea competentd, sunt necesare probe la locul de consum si/sau de producere. In
aceastd situatie, operatorul de retea precizeaza in avizul tehnic de racordare conditia de
realizare a probelor si mentioneazi Tn cadrul contractului de racordare etapa de punere

sub tensiune pe perioada de probe.
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(6) In situatia in care etapa de punere sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru
realizarea probelor nu este previzutd in contractul de racordare i aceasta nu se parcurge,
procesul de racordare continui cu emiterea de ciitre operatorul de retea a certificatului de
racordare fn conditiile previzute in Sectiunea a 8-a, finalizindu-se prin punerea sub

tensiune finald a instalatiei de utilizare conform prevederilor Sectiunii a 9-a.

Art. 48, — Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, utilizatorul adreseaza
operatorului de retea o cerere insotitd de urmatoarele documente:

a) dosarul instalatiei de utilizare prevazut la art. 54, mai putin documentele care atestd
realizarea unor probe/ incercdri/ teste care se fac cu tensiune din reteaua
operatorului,

b) datele tehnice men;ioriate in procedura prevazutd la art. 47 alin. (4);

¢) raportul privind stadiul lucrérilor de integrare a capacitifii energetice in sistemele
de monitorizare ale operatorului de transport si de sistem gi/san ale operatorului de
distributie;

d) graficul de punere in functiune a instalatiilor de utilizare si a receptoarelor/
generatoarelor;

¢) contractul de furnizare de energie electricd gi, dacd este necesar conform
reglementdrilor in vigoare, contractul pentru transportul sau distributia energiei
electrice, incheiate pe pericadd determinatd, corespunzitor perioadei realizirii
probelor de punere in functiune a instalatiilor de utilizare i a receptoarelor/

generatoarelor, avind ca anexi tehnicd avizul tehnic de racordare.

Art. 49. — Operatorul de retea are obligatia s mentind sub tensiune instalatiile
utilizatorului pe perioada previzuti la art.47 alin.(3), pand la indeplinirea conditiilor de
punere sub tensiune finali, dar nu mai mult de 24 luni de la data primei puneri sub

tensine.
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SECTIUNEA a 8-a

Emiterea/ actualizarea certificatului de racordare

Art, 50. - (1) Emiterea de cétre operatorul de retea a certificatului de racordare pentru un
loc de consum si/ sau de producere este conditionatd de respectarea datelor tehnice si
indeplinirea condifiilor prevézute in avizul tehnic de racordare valabil pentru locul de
consum si/ sau de producere respectiv.

(2) in situatia vnui Joc de consum si/ sau de producere care se dezvolti in etape, operatorul de
refea emite succesiv certificate de racordare, corespunzitoare etapelor de dezvoltare previzute
in avizul tehnic de racordare valabil pentru locul de consum gi/ sau de producere respectiv, cu
anularea certificatului de racordare emis pentru etapa de dezvoltare anterioari.

Art. 51. - (1) Pentru un loc de consum, operatorul de refea are obligatia si emitd si s
transmiti utilizatorului certificatul de racordare in termen de maximum 10 zile
calendaristice de Ia receptia punerii in functiune a instalatiei de racordare, cu conditia
depunerii de cétre utilizator sau imputemicitul siu legal, Ia operatorul de retea, a
dosarului instalagiei de utilizare tntocmit de executantul acesteia. Certificatul de racordare
emis corespunde instalatiilor de racordare si de utilizare realizate pentru etapa respectivi
de dezvoltare a locului de consum, conform prevederilor contractului de racordare.

(2) In cazul in care dosarul instalafici de utilizare nu este depus pani la receptia punerii in
functiune a instalatiei de racordare, termenul previzut la alin. (1) incepe si curgi de la
data depunerii acestuia.

(3) Emiterea certificatului de racordare este condifionati de realizarea Tucriirilor de
intiéirire necesare consumului la puterea aprobati pentru etapa de dezvoltare a locului de
consum pentru care se emite certificatul de racordare, conform contractului de racordare.
(4) In situatia in care utilizatorul s-a adresat operatorului de retea prin furnizorul de
energie electricd, operatorul de retea transmite furnizorului o copie a certificatului de
racordare In cadrul termenului previzut la alin. (1).

(5) Pentru locurile de consum temporare nu se emit certificate de racordare. Contractul de
furnizare/distributie/transport incheiat pentru un loc de consum temporar, pe perioadi

determinati, are ca anexi tehnica avizul tehnic de racordare.
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Art. 52, — (1) Pentru un loc de producere, operatorul de refea are obligatia si emit# §i s
transmitd utilizatorului certificatul de racordare in termen de maximum 10 zile
calendaristice de la receptia punerii in functiune a instalatiei de racordare, cu conditia
depunerii de cétre utilizator sau imputernicitul siu legal, la operatorul de retea, a
dosarului instalatiei de utilizare Intocmit de executantul acesteia, a procesului verbal de
receptie a punerii In functiune a capacitifilor de producere §i a certificatului de
conformitate, conform normelor tchnice in vigoare; certificatul de racordare emis
corespunde instalatiilor si capacitétilor de producere realizate pentru etapa respectivd de
dezvoltare a locului de producere, conform prevederilor contractului de racordare.

(2) In cazul in care documentele pe care trebuie s3 le depuni utilizatorul conform alin. (1)
nu sunt depuse de acesta pana la receptia punerii in functiune a instalatiei de racordare,
termenul previzut 1‘;1 alin, (1) incepe s& curgi de la data depunerii acestora.

(3) Emiterea certificatului de racordare este conditionatd de realizarea lucréirilor de intérire
necesare in vederea evacudirii puterii aprobate pentru etapa de dezvoltare a locului de producere
pentru care se emite certificatul de racordare, conform prevederilor contractului de racordare.

Art. 53. — (1) Emiterea certificatului de racordare pentru un loc de consum §i/ sau de
producere de cétre operatorul de retea se face din oficiu, fird sd fie necesard o cerere in
acest sens din partea utilizatorului.

(2) Emiterca si transmiterea citre utilizator a certificatului de racordare in termenul
previzut, dupid caz, la art. 51 sau la art. 52 este o obligajie a operatorului de retea

previzuti n contractul de racordare.

Art. 54, - (1) Dosarul instalatiei de utilizare se intocmeste dupd realizarca fizicd a
acesteia §i cuprinde urmiétoarele documente:

a) declaratia executantului, prin care se confirmi: respectarea cerintelor din avizul
tehnic racordare, realizarea instalatiei de utilizare In baza proiectului tehnic
verificat in conditiile legii, cu respectarea normelor tehnice in vigoare la data
executirii acesteia gi cu indeplinirea conditiilor care permit punerea ei sub tensiune;

b) procesele-verbale care confirmi receptia la terminarea lucriirilor, cu rezultate
COorespunzatoare;

¢) documente care confirmi efectuarea verificirilor/ probelor/ incercérilor/ testelor

conform normelor in vigoare.
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(2) Pe liangd documentele prevazute la alin. (1), dosarul instalatiei de utilizare cuprinde,
dupi caz, si urmitoarele documente:

a) schema monofilard a instalatiei de utilizare, la nivelul necesar pentru realizarea
conducerii prin dispecer, dar cel pufin la nivel de interfati cu instalatia de
racordare, stafia de conexiuni sau tabloul general, cu precizarea protectiilor
previzute si a reglajelor acestora;

b} schema de racordare la reteaua de utilizare a surselor proprii, avizati de operatorul
de retea, daci existd surse proprii.

(3) In situatia unei instalatii de utilizare complexe, operatorul de refea are dreptul s3
solicite expertize tehnice, caz In care documentatia tehnicd va cuprinde si rapoartele de
expertizd aferente.

(4) La cererea motivatd a operatorului de retea, utilizatorul are obligatia de a comanda
expertiza previizuti la alin.(3) gi de a suporta costul acesteia. Daci raportul de expertizi
atestd faptul cd instalaia de utilizare era corespunzatoare sau daci expertiza ceruti este
suplimentard verificirilor previzute de normele in vigoare, costul expertizei se suporti de

céitre operatorul de refea.

Art. 55. — (1) Certificatul de racordare, emis de citre operatorul de refea pentrii un loc de
consum §i/ sau de producere, confirmi indeplinirea conditiilor de racordare la retea si
stabilegte conditii tehnice de utilizare a retelei dupa punerea sub tensiune a instalatiei de
utilizare. Certificatul de racordare contine, dupi caz, urmatoarele:
a) datele de identificare a locului de consum si/ sau de producere;
b) datele energetice ale generatoarelor;
¢) puterea aprobati pentru evacuare §i/ sau consum;
d) pentru locurile de producere, putcrea instalati totals;
¢) descrierea solutiei de racordare, cu precizarea punctului de racordare, punctului de
delimitare si a punctului de mésurare;
f) cerintele de monitorizare §i de reglaj, inclusiv interfata cu sistemele informatice de
-monitorizare, comandd si achizitie de date (SCADA) si de telecomunicatii;
g) datele inregistrate care necesitii verificarea in timpul functiondri;

h) nivelul de continuitate in functionare a retelei electrice in punctul de delimitare;
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i) obligatiile solicitantului legate de participarea sa la menfinerea sigurantei in
functionare a SEN gi la restaurarea functiondrii SEN dupd o cddere totald sau
partiald a acestuia;

j) cerinte si conditii specifice pentru furnizarea de servicii tehnologice de sistem citre
operatorul de transport §i de sistem sau ciitre operatorii de distributie;

k) date privind protectiile gi automatizirile la interfata cu refeaua electrici;

1) caracteristicile tchnice ale echipamentelor de mi#surare, control, protectie si
automatizare din instalatiile utilizatorului;

m)structura i locul de amplasare ale echipamentelor de mésurare;

n) informatii privind tipul de contract/contracte pe care utilizatorul are obligatia si le
incheie in scopul punerii sub tensiune finale a instalatiei de utilizare i referitoare la
termenul maxim in care operatorul de retea are obligatia si realizeze punerea sub
tensiune finala;

0) durata de valabilitate a certificatului de racordare;

p) alte date tehnice considerate necesare de cétre operatorul de refea.

(2) Certificatul de racordare se emite pentru un loc de consum si/sau de producere §i nu

prevede numele titularului acestuia.

Art. 56. - In cazul deterioriirii sau pierderii certificatului de racordare de citre utilizator,
la cererea acestuia, operatorul de retea este obligat si emitd un duplicat in termen de 7
zile lucritoare de la data Inregistrérii cererii. Cererea de emitere a unui duplicat trebuie
insotitd de copia cirtii de identitate sau de copia certificatului de inregistrarc la Registrul
Comertului ori a altor autorizatii legale de functionare emise de autoritifile competente
si de actul de proprietate sau orice alt inscris care atestd dreptul de folosin{i asupra

imobilului care constituie locul de producere sau de consum.

Art. 57. - (1) Emiterea certificatului de racordare de cétre operatorul de retea se face
gratuit.
(2) Actualizarea certificatului de racordare i emiterea unui duplicat se fac contra cost, pe

baza tarifelor aprobate de autoritatea competenté.
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Art, 58, - Certificatul de racordare constituie anexd la contractul pentru transportul/
distributia/furnizarea energiei electrice.

Art, 59. - (1) Perioada de valabilitate a certificatului de racordare este egalid cu durata de
existentd a instalatiilor de utilizare de la locul de consum §i/ sau de producere.

(2) in cazul modificirii de citre utilizator a datelor tehnice si energetice ale locului de
consum si/ sau de producere fir# actualizarea in conditiile prezentului regulament a

certificatul de racordare emis, certificatul de racordaren mai este valabil.

Art. 60. - In situatia Inregistririi unei cereri de actualizare a certificatului de racordare,
operatorul de retea Intreprinde, dupi caz, una dintre urmitoarele actiuni:
a)actualizeazi certificatul de racordare, in cazul in care modificarile de la locul de
producere sau de consum, care au generat solicitarea, permit continuarea utilizirii
retelei electrice in aceleasi conditii tehnico-economice de racordare la retea, fard a
fi necesard indeplinirea in prealabil a unor conditii suplimentare;
b)emite un aviz tehnic de racordare, in cazul in care cererea utilizatorului implicd
indeplinirea unor conditii tehnico-economice de racordare la retea suplimentare;
certificatul de racordare se actualizeazi dup3 indeplinirea conditiilor din avizul
tehnic de racordare.

Art. 61. - (1) In cazul unor modificiri tehnice in instalatiile utilizatorului care necesita
Iucrdri suplimentare sau modificiri in instalatiile electrice existente din amonte de
punctul de delimitare, pentru actualizarea certificatului de racordare este necesard
parcurgerea etapelor previzute la art.9, incepind cu etapa de stabilire a noii solutii de
racordare si emiterea avizului tehnic de racordare de citre operatorul de retea. Operatorul
de refea are obligatia de a respecta termenele previzute de prezentul regulament in cadrul
fiecdirei etape de racordare.

(2) In conditiile previizute la alin.(1), in situatia in care noua solutie de racordare se
stabileste prin figd de solutie, operatorul de refea are obligatia si emitd si si transmiti
solicitantzlui avizul tehnic de racordare, in maximum 30 de zile calendaristice de la data
inregistririi cererii pentru actualizarea certificatului de racordare insotiti de documentatia

completd previzuti la art.14 alin.(2). Avizul tehnic de racordare are atagati o scrisoare n
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care se indici etapele care se parcurg in aceastd situatie §i durata estimati a fiecireia
dintre acestea.

(3) In cazurile in care mu se realizeazd modificdri ale instalatiilor electrice din aval de
punctul de delimitare, pentru actualizarea certificatului de racordare nu este necesard

depunerea la operatorul de retea a dosarului instalatiei de utilizare.

Art, 62. - (1) La aparifia unor modificiri de naturd tehnicd §i/ saun energeticd ale
instalatiilor de utilizare existente, fard a fi necesare lucréri suplimentare sau modificéri in
instalatiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare, operatorul de refea
comunicd in scris solicitantylui, in maximum 15 zile calendaristice de la inregistrarea
cererii pentry actualizarea certificatutui de racordare insotitd de documentatia completd
prevazuti la art.14 alin.(2), conditiile pentru actualizarea certificatului de racordare,
respectiv necesitatea depunerii unui nou dosar al instalatiei de utilizare $i, in cazul unui
loc de producere, a procesului verbal de receptie a punerii in functiune a capacitafilor de
producere si a certificatului de conformitate emis conform normelor tehnice in vigoare,
dacd acestea sunt necesare.

(2) In conditiile previzute la alin.(1), operatorul de reea are obligatia sa actualizeze §i si
transmitd utilizatorului certificatul de racordare in termen de maximum 10 zile
calendaristice de la depunerea dosarului instalatiei de utilizare intocmit de executantul
acesteia §i, daci este cazul, a procesului verbal de receptic a punerii in functiune a
capacititilor de producere $i a certificatului de conformitate care atestd conformitatea cu
cerintele normelor tehnice urmare a efectudirii cu succes a probelor de performanti a
grupurilor/ centralei conform normelor tehnice in vigoare.

(3) Transmiterea citre solicitant a certificatului de racordare actualizat este conditionata

de achitarea de cétre acesta a tarifului de actualizare a certificatului de racordare.

Art. 63. - In cazul modificirii .unor elemente de naturd administrativi conform
prevederilor art.6 alin. (3) lit.a), operatorul de retea actualizeazi certificatul de racordare
in maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete de cétre

utilizator.
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SECTIUNEA a 9-a

Punerea sub tensiune finali a instalatiilor de utilizare

Art. 64. - (1) Punerea sub tensiune finald a instalatiilor electrice ale utilizatorilor se face
de citre operatorul de retea dupd emiterea certificatului de racordare §i incheicrea de ciitre
utilizator a contractului pentru transportul, distribufia gi/ sau furnizarea energiei electrice,
cu respectarea normelor in vigoare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru locurile de consum temporare, punerca
sub tensiune finala a instalatiilor electrice ale utilizatorilor se face de citre operatorul de
retea dupd depunerea de citre utilizator sau fmputernicitul séu legal, la operatorul de
retea, a dosarului instalatiei de utilizare intocmit de executantul acesteia §i incheierea de
citre utilizator a contractului pentru furnizarea energiei electrice.

(3) Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiilor de utilizare este de maximum 10
zile calendaristice de la data incheierii contractului pentru transportul, distributia sau
furnizarea energiei electrice §i se prevede in contractul de racordare.

(4) Pentru utilizatorii clienti casnici, termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiilor
de utilizare este de maximum 10 zile calendaristice de la data incheierii contractului
pentru furnizarea energiei electrice.

(5) Punerea sub tenmsiune finald a instalatiilor electrice ale utilizatorilor in termenul
previzut, dupd caz, la alin. (3) sau alin. (4) este o obligatie a operatorului de retea

previzutd in contractul de racordare.

Art. 65. - Utilizatorii au obligatia si asigure operarea si mentenanta instalatiilor proprii in
conformitate cu normele in vigoare, cu personal propriu calificat §i autorizat conform

prevederilor legale sau prin operatori economici atestati conform legii.
CAPITOLUL V
Dispozitii finale si tranzitorii

Art, 66, - (1) Operatorii de retea organizeazi activitatea privind racordarea utilizatorilor

la retea pe baza procedurilor proprii, potrivit prezentului regulament, astfel incét aceasta
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si se desfisoare operativ, fird intArzieri sau blocaje in procesarea cererilor, cu minimum
de deplasari din partea solicitantilor.

(2) Procedurile previzute la alin.(1) elaborate de operatorul de transport si de sistem §i de
operatorii de distributie concesionari, care contin prevederi referitoare la utilizatori,
inclusiv cele care stabilesc costurile de realizare a lucririlor de intirire a retelei electrice
din amonte de punctul de racordare si/sau conditiile de constituire, incetare si executare a
garantiilor financiare prevazute la art. 31, se avizeaza de autoritatea competenti.

(3) Operatorii de retea organizeazi un sistem de informare a solicitantilor privind
procesul de racordare la retelele electrice, prin publicare pe pagina web proprie si prin
afisare la sediile administrative gi la centrele de relatii cu utilizatorii de extrase din
procedurile proprii, precizind cum, cind $i cui trebuie sd se adreseze utilizatorii pentru
obtinerea avizului tehnic de racordare, lista centrelor de relaii cu utilizatorii cu
mentionarea programului de lucru, a datelor de contact, inclusiv a numerelor de telefon,
formulare de cereri, lista documentelor care trebuie anexate cererii, tarifele percepute,
lista proiectantilor si executantilor atestafi, precum $i alte informatii privind procesul de
racordare.

(4) Operatorii de distribufie au obligatia de a organiza centre teritoriale de relatti cu
utilizatorii la distante rezonabile pentru acestia. Operatorii de distribufie concesionari au
obligatia de a organiza centre teritoriale de relatii cu utilizatorii de reguld in fiecare
municipiu situat in zona acoperiti de contractul de concesiune, dar astfel incét utilizatorii
si nu fie nevoiti sa parcurgi o distantd mai mare de 50 km pénf 1a un centru teritorial.

(5) In termen de 3 Huni de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, operatorul de
transport si de sistem §i operatorii de distributie concesionari completeazi, modifica gi

transmit autoritatii competente in vederea avizérii, procedurile previzute la alin.(2).

Art. 67. - (1) La cerere, operatorii de retea pun la dispozitie utilizatorilor spre consultare
documentatia folositi la fundamentarea solutiei de racordare.

(2) Datele tehnice previzute la alin. (1) au caracter de confidentialitate.

Art. 68, — Nerespectarea de cétre operatorii de retea a termenelor previizute in prezentul

regulament se incadreazi in faptele previzute la art. 93 alin. (1) punctul 11 din Legea
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energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, care se sanctioneazi conform Legii

energiei electrice §i a gazelor naturale nr. 123/2012.

Art. 69. - Valoarea procentului previzut la art. 31 alin.(2) se stabileste de operatorul de
retea in functie de necesarul de Iucriri de intirire previizute in avizul tehnic de racordare.
Valoarea maximi a procentului este egald cu 20 % péni la data de 31.12.2014, uwrménd ca
aceasta si se revizuiasci anual, la propunerea operatorilor de retea justificati de evolutia

costurilor cu racordarea noilor utilizatori.

Art. 70. - (1) Operatorii de refea emit utilizatorilor certificate de racordare potrivit
prezentului regulament incepand cu data de 01.01.2014.

(2) In termen de 6 tuni de la data intrérii in vigoare a prezentului regulament, operatorii
de distribujie concesionari vor solicita operatorului de transport gi de sistem emiterea de
certificate de racordare pentru instalatiile existente detinute de operatorii de distributie
concesionari, corespunzitoare capacititilor instalatiilor existente.

(3) Operatorul de transport si de sistem va emite certificate de racordare pentru instalatiile
existente detinute de operatorii de distributie concesionari in termen de 6 luni de la data
solicitdrii previzute la alin. (2).

(4) Operatorii de distributie concesionari au obligatia si transmiti operatorului de
transpott si de sistem lunar, pénd in data de 10 a fiecérei uni:

a) copii dupa toate avizele tehnice de racordare si certificatele de racordare emise sau
actualizate in luna calendaristici precedenti, pentru locuri de producere sau locuri
de consum si de producere avind o putere aprobatd pentru evacuare in refea mai
mare de 5 MW;

b) un tabel cu informatii privind avizele tehnice de racordare si certificatele de
racordare emise sau actualizate in luna calendaristicd precedents, pentru locuri de
producere sau locuri de consum §i de producere avdnd o putere aprobati pentru
evacuare 'in're;ea mai mici sau egali cu 5 MW,

¢) un tabel cu informatii privind contractele de racordare incheiate in luna
calendaristicd precedentd, pentru locuri de producere sau locuri de consum si de
producere, indicéndu-se pentru fiecare contract de racordare cel putin urmatoarele:

numirul §i data incheierii contractului, puterea aprobati pentru evacuare, data
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previzuti pentru punerea sub tensiune a instalatiilor utilizatorului, numérul avizulut

tehnic de racordare anexat contractului i data emiterii acestuia.
(5) Operatorul de transport si de sistem are obligatia s& publice si s# actualizeze cel putin
0 datd pe lund situatia avizelor tehnice de racordare §i a certificatelor de racordare emise
pentru locuri de producere sau locuri de consum $i de producere, indiferent de puterea
aprobati pentri evacuare in refea, indicdnd data ultimei actualiziiri a informatiilor gi,
pentru fiecare document, data emiterii acestuia si data pénd la care este valabil,
denumirea locului de producere, puterea aprobati pentru evacuare, data si numérul

contractului de racordare dacé este cazul.

Art. 71. - In procesul de actualizare a avizelor tehnice de racordare emise inainte de
intrarea fn vigoare a prezentului regulament, continutil acestora se coreleazd §i cu

prevederile art.28.

Art. 72. - In cazul locurilor de consum si/ sau de producere ale ciror instalatii de utilizare
au fost puse sub tensiune de citre operatorul de refea inainte de intrarea in vigoare a
prezentului regulament, la aparitia unei modificéri previzute la art.5 alin.(2) sau alin.(3),
utilizatorul adreseazi operatorului de retea la care sunt racordate instalatiile sale, cererea

de actualizare a avizului tehnic de racordare.

Art, 73, — Avizele tehnice de racordarc emise Inainte de intrarea in vigoare a prezentului
regulament, igi Incetcazi valabilitatea in urmitoarele situatii:
a) in cazurile prevazute in cadrul avizului;
b) la emiterea certificatului de racordare conform prevederilor prezentului regulament,
in cazul locurilor de consum §i/ sau de producere ale céiror instalatii de utilizare nu
au fost puse sub tensiune de citre operatorul de retea inainte de intrarea in vigoare a
prezentului regulament;
¢) la emiterea certificatului de racordare ca urmare a solicitirii actualizirii avizului
tehnic de racordare in conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) si (3), in cazul
locurilor de consum si/ sau de producere ale ciror instalatii de utilizare an fost puse
sub tensiune de citre operatorul de retea inainte de intrarea in vigoare a prezentului

regulament.
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Art. 74. - Eventunalele neintelegeri precontractuale care apar intre detindtorii de retea si
utilizatori in timpul parcurgerii etapelor procesului de racordare la retelele electrice,
neconciliate la nivelul operatorilor de retea conform procedurilor proprii, se solutioncazi

de autoritatea competentd conform reglementirilor Tn vigoare.
Art, 75 - Anexele nr. 1 -5 fac parte integranti din prezentul regulament,
ANEXA Nr. 1 la regulament

TERMENI $I ABREVIERI FOLOSITE iN REGULAMENTUL PRIVIND
RACORDAREA UTILIZATORILOR LA RETELELE ELECTRICE DE
INTERES PUBLIC

actualizare (a unui avig tehnic de racordare valabil) - actiunea prin care operatorul de
retea coreleazd continutul avizului tehnic de racordare valabil cu datele energetice sau
tehnice caracteristice locului de producere sau de consum, respectiv cu datele
administrative de identificare a utilizatorului sau locului de producere/consum, atunci
cind ele se modificd fatd de cele anterioare, care au fost avute in vedere la emiterea
avizuhui;

amonte, aval - notiuni asociate sensului de parcurgere a instalatiilor dinspre instalatiile
operatorului de retea spre instalatiile utilizatorului;

aviz de amplasament - rispuns scris al operatorului de refea la cererea unui solicitant,
emis in conformitate cu prevederile reglementirilor in vigoare, in carc se precizeazi
punctul de vedere fati de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului
referitor la indeplinirea conditiilor de coexistentd a obiectivului cu retelele electrice ale
operatorului ;

aviz tehnic de racordare - aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care
se emite de citre operatorul de retea, la cererea unui utilizator, asupra posibilititilor si
conditiilor tehnico-economice de racordare la reteaua electrici a locului de consum §i/
sau de producere respectiv, pentru satisfacerea cerintelor utilizatorului precizate in cerere;

bransament - instalatie de racordare la joasd tensiune;

43



MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 517 bis/19.VII.2013

capacitate (de transport/distributie) a regelelor electrice — incircarea maximi (A sau
kVA) in conditii de dimensionare §i functionare date, cu satisfacerea parametrilor de
calitate ai energiei electrice in punctele de delimitare;

capacitate energeticd noud — capacitate energeticé fnregistraté in evidentele contabile ale
operatorului de retea In wrma realizdrii lucrérilor de modificare pentrn indeplinirea
condittilor de coexistentd prevazute de norme sau a lucririlor de deviere a instalatiilor
electrice existente ale operatorului de retea, care mireste capacitatea de
transport/distributie a retelei electrice;

cerere de racordare - document prin care se solicitd accesul la reteaua electrica gi
emiterea avizilui tehnic de racordare;

certificat de racordare — document emis de citre operatorul de retea in vederea punerii
sub tensiune a instalatiilor electrice de la locul de consum gi/ sau de producere st a
utilizirii retelei, care certificd indeplinirea conditiilor previzute in avizul tehnic de
racordare valabil; nu pot exista simultan, pentru acelasi loc de consum g§i/ sau de
producere, doud sau mai multe certificate de racordare valabile;

contract de proiectare si/sau de executie - contract incheiat intre operatorul de refea §i
executantul desemnat in conditiile legii, pentru proiectarea si/sau executia instalatiei de
racordare;

contract de racordare - contractul incheiat Intre operatorul de retea si utilizator, avand ca
obiect racordarea instalatici de utilizare a utilizatorului la reteaua electricd a operatorului
prin realizarea lucririlor de racordare stabilite in avizul tehnic de racordare §i prin
punereca sub tensiune finald a instalatiei de utilizare;

contract pentru eliberarea amplasamentului si/sau pentru realizarea conditiilor de
coexistentd - contract prin care un operator de refea se angajeazi si devieze, si mute, si
modifice sau si intireascd instalatiile sale existente pe un teren pe care urmeazi a se
amplasa un obiectiv al solicitantului, iar acesta se angajeazi si achite operatorului de
retea costul lucrdrilor pentru eliberarea amplasamentului sau pentru indeplinirea
conditiilor de coexistentd a retelelor electrice cu obiectivul respectiv;

conventie de exploatare - act cu caracter juridic stabilit intre operatorul de refea si un
utilizator, prin care se precizeazi modul de realizare a conducerii operationale prin

dispecer, conditiile de exploatare si intrefinere reciprocd a instalatiilor, reglajul



MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 517 bis/19.V1I1.2013

protectiilor, executarea manevrelor, interventiile in caz de incidente, etc., in cadrul stabilit
prin avizul tchnic de racordare;

dezvoltator — persoana fizicd san juridicd avénd calitatea de a dezvolta o retea electrici
intr-o zond delimitatd a cérei proprietate sau folosinti o detine, in scopul alimentiri cu
energie electricé a utilizatorilor din zona respectivi, in baza avizului tehnic de racordare
si a contractului de racordare incheiat, dupd caz, cu operatorul de distributie concesionar
sau cu operatorul de transport §i de sistem;

executant - persoand fizicd sau juridici ce obfine de la autorititile abilitate prin lege
dreptul de a executa lucriri in instalatiile electrice;

Sfisa de solutie - documentatie tehnicd in care se stabileste gi se propune solutia de
racordare la retea a unui utilizator, atunci cind aceasta este unicd si evidenti, si care
confine un minim de elemente §i date ale refelei i utilizatorului prin care se justifici
solutia propusa;

garantie financiaré — sume de bani si/sau instrumente financiare emise in favoarea
operatorului de retea fin calitate de beneficiar, destinate garantarii obligatiilor
utilizatorului; garantia financiari se constituic in una din urmatoarele forme: scrisoare de
garantie bancard, fili CEC avalizati, depozit bancar la termen sau orice alti forma legald
acceptati de operatorul de retea;

generator (electric) - aparat, masind sau instalatie care serveste la producerca energiei
electrice folosind energie de o altd forma;

grup de mdsurare ( a energiei electrice) - ansamblul format din contor si
transformatoarele de masurare aferente acestuia, precum si toate elementele intermediare
care constituie circuitele de misurare a energiei electrice, inclusiv elementele de
securizare;

instalatie de racordare - instalatie electric#i realizati intre punctul de racordare la refeaua
electricii de interes public si punctul de delimitare dintre instalatiile operatorului de retea
§i instalatiile utilizatorulvi. Instalatia de racordare cuprinde si grupul de misurare a
energiei electrice, inclusiv in cazurile de exceptie ¢ind punctul de misurare este diferit
de punctul de delimitare.

instalatie de utilizare - instalatie electrica a utilizatorului, in aval de punctul/punctele de
delimitare; in cazul mai multor puncte de delimitare se considerd o singurd instalatie de

utilizare numai daci instalaiile din aval aferente fiecirui punct de delimitare sunt legate

45



46

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 517 bis/19.VII1.2013

electric intre ele prin retele ale utilizatorului. Prin exceptie, sursele de iluminat public san
alte sarcini distribuite, de acelasi tip si ale aceluiasi utilizator, racordate la un circuit de
joasa tensiune din postul de transformare sau dintr-o cutie de distributie, se pot considera
o singurd instalatie de utilizare.

licentd - actul administrativ prin care se acordd titularului permisiunea de a realiza
exploatarea comerciali a unor capacitdti energetice din sectorul energiei electrice §i al
energiei termice produse in cogenerare sau de a presta servicii participantilor la piaa de
energie electricd, emis de autoritatea competentd la solicitarea unei persoane
fizice/furidice roméne sau striine;

loc de consum - incinta sau zona in care se consumi, printr-o singurd instalatie de
utilizare, energie electricd furnizatd prin una sau mai multe instalatii de racordare. Un
client final poate avea mai multe locuri de consum, dupé caz, in incinte sau zone diferite
sau Tn aceeasi incintd sau zond.

loc de consum temporar — loc de consum in care se utilizeazi energie electrici pentru o
perioadd de timp, in general mat scurtd de un an, aprobati de autorititile competente, in
scopul construirii, reparirii sau amenajirii unor obiective, precum §i pentru organizarea
sau desfagurarea unor activititi ocazionale;

loc de consum si de producere - incinta say zona in care se consumi si se produce
energie electrici, printr-o singuré instalatie de utilizare, energia electric fiind absorbiti si
evacuati in reteana de interes public prin una sau mai multe instalatii de racordare;

loc de producere - incinta in care sunt amplasate instalatiile de producere a energiei
electrice ale unui utilizator al refelei electrice;

lucrari de intdrire a refelei electrice - lucriri in instalatiile operatorului de retea, necesare
pentru asigurarca conditiilor tehnice in vederea evacudrii sau consumului puterii
suplimentare aprobate pentru racordare utilizatorilor, la parametrii calitativi
corespunzitori normelor In vigoare;

norme - standarde, coduri, regulamente, reglementri, instructiuni, prescriptii energetice,
hotiréri si alte acte normative, precum §i contracte sau alte documente oficiale;

obiectiv - ansamblu al instalatiilor, construcfiilor §i echipamentul aferent, care este

proiectat si produc3, si consume, si transporte san sé distribuie energie electrici;
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operator de distributie concesionar - operatorul de distributie care desfisoard activitatea
de distributie pe baza unui contract de concesiune a serviciului public privind distributia
energiei electrice intr-o anumiti zona;

operator de refea - dupa caz, operatorul de transport §i de sistem sau un operator de
distributie;

proiectant de specialitate - persoand fizici autorizatd in domeniu sau persoand juridici
atestatd Tn domeniu, potrivit legii;

punct de delimitare - loc In care instalatiile utilizatorului se delimiteazi ca proprietate de
instalatiile operatorului de refea;

punct de masurare - locul de racordare a transformatoarelor de misurare sau la care este
conectati aparatura §i ansamblul instalatiilor care servesc la masurarea puterii i energiei
electrice tranzactionate;

punct de racordare (la refeaua electricd) - punct fizic din rejeaua electrica la care se
racordeazi un utilizator;

putere aprobatd - putere activd (aparenti) maximi simultand pe care utilizatorul o poate
absorbi sau evacua prin instalatia de racordare la reteaua electricid pentru care se emite
avizul tehnic de racordare; se consemneazi in avizul tehnic de racordare si este Iuata in
considerare la dimensionarea instalatiei de racordare a utilizatorului respectiv;

putere instalatd - putere activa (aparenti) nominald indicatd in documentatia tehnici a
fabricii constructoare pentru un generator sau receptor, care este inscrisi pe placuta
indicatoare sau care este indicati de fabricant;

putere instalati totald - sumi a puterilor instalate ale tuturor generatoarelor/
receptoarelor pentru un loc de producere sau consum;

racord - instalatie de racordare la medie §i inaltd tensiune;

racordare - actiune desfigurati de un detinitor de refea electricd pentru realizarea unui
racord sau brangament la un loc de producere sau de consum nou ori modificarea sau
inlocuirea unui racord ori brangament la un loc de producere sau de consum existent;
SCADA - sistem informatic de monitorizare, comandi si achizitie de date pentru un
proces tehnologic sau instalatie ;

solicitant - persoand fizicd sau juridicid, potential sau actual utilizator al retelei electrice,

care solicitd racordarea la reteaua electricd a unui loc de producere sau consum,
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respectiv actualizarea avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare emis pentru
acel loc de producere sau consum,

spor de putere - putere suplimentary fafi de puterea aprobatd prin ultimul aviz tehnic de
racordare dat pentru un loc de producere sau consum existent si care a fost avutd in
vedere la dimensionarea, respectiv verificarea capacitétii instalatiei de racordare;

studiu de solutie - documentatie tchnico-economici n care, pe baza datelor §i cerintelor
unui utilizator si a caracteristicilor retelei, se stabilesc, se analizeaza si se propun solutii
rafionale, posibile tehnic si fezabile economic, pentru racordarea la retea a instalafiei
utilizatorului;

tarif de emitere/actualizare a avizului tehnic de racordare - tarif reglementat care
reprezinti cheltuiala medie efectuati de un operator de retea pentru emiterea sau
actualizarea ynui aviz tehnic de racordare;

tarif de racordare - tarif reglementat care reprezintd cheltuiala efectuati de un operator
de retea pentru realizarea lucriirilor de racordare a unui loc de consum gi/sau de producere
al unui utilizator la reteana electrica;

utilizator de retea electricd - orice persoand fizici sau juridic# ale cirei instalafii sunt
racordate sau urmeazi a fi racordate la un sistem electroenergetic in scopul livréiri de
energie electricd tn ori din sistemul de transport, respectiv de distributie a energiei

electrice;

KV - kilovolt;

kVA — kilovoltamper;

MT- medie tensiune;

MW — megawatt;

SEN - Sistem Electroenergetic National;
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ANEXA Nr.2 la regulament

REGULI SPECIFICE PENTRU REALIZAREA RACORDARI LOCUINTELOR
INDIVIDUALE LA RETEAUA ELECTRICA DE DISTRIBUTIE

1. Racordarea fiecirei locuinte se realizeazi conform solufiei stabilite prin figi de solutie

si consemnate in avizul tehnic de racordare emis de operatorul de distributie concesionar.

2.1. in situatia in care existi retea electrici de distributie publicd de joasd tensiune
amplasati la o distan{i cel mult egald cu 100 m fatd de limita de proprietate a terenului
utilizatorului §i puterea maxim simultan absorbitd solicitatd prin cererea de racordare este
mai micéd de 30 kVA, racordarea se realizeazi la reteaua electrici de distributie publici de
joasi tensiune cea mai apropiatd, printr-un bransament dimensionat conform prevederilor

a

normelor tehnice In vigoare, corespunzitor puterii aprobate pentru locul de consum
respectiv. Eventualele lucriri de intrire a retelei, necesare pentru preluarea consumului
aprobat noului utilizator se realizeaza de cétre §i pe cheltuiala operatorului de distributie

concesionar,

2.2, in conditiile previzute la punctul 2.1, punctul de delimitare se stabileste Ia bornele de
iegire din grupul de misurare, montat la limita de proprietate sau, in conditiile art. 22 alin.

(4) din regulament, pe proprietatea utilizatorului, in exteriorul locuinei.

2.3. Prevederile de la punctul 2.2 sunt valabile si in situatia unui loc de consum temporar

de organizare de santier pentru construirea locuingei.

2.4. Pentru realizarea racordirii, fiecare utilizator incheie contractul de racotrdare cu

operatorul de refea si achita acestuia tariful de racordare.

2.5. In situatia previzuta la art.44 alin.(4) din régulament, tariful de racordare recalculat
in conformitate cu prevederile art.44 alin.(5) din regulament poate fi cel mult egal cu

valoarea tarifului de racordare previzuti in avizul tehnic de racordare.

49



50

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 517 bis/19.V111.2013

3.1. In situatia in care reteaua electrica de distributie publici de joasi tensiune este situati
la o distant3 mai mare de 100 m fati de limita de proprietate a terenului utilizatorului, Ia
inregistrarea cererii de racordare pentru o locuinti individuald avind o putere solicitati
mai micd de 30 kVA, operatorul de distributie concesionar are obligatia sd@ comunice
solicitantului printr-o scrisoare de rispuns, informafii cu privire la demersurile efectuate
pand in momentul respectiv in scopul dezvoltirii refelelor de distributie pentru
electrificarea localitifii san pentru extinderea retelelor de distributie in zona respectiva,

inclusiv calendarul de realizare a lucréarilor,

3.2, Operatorul de distributie concesionar are obligafia de a transmite solicitantului
scrisoarea de informare previzuti la punctul 3.1 in termen de maximum 20 de zile

calendaristice de la inregistrarea cererii de racordare.

3.3. Informatiile previzute la punctul 3.1 sunt furnizate utilizatorului din prima etapi a
procesului de racordare, conform prevederilor art. 10 din regulament, si/ sau prin avizul de

amplasament.

34. In conditiile previzute la punctul 3.1, dupd realizarea lucririlor de dezvoltare a
retelelor de distributie care permit racordarea solicitatd, operatorul de distributie
concesionar solufioncazi cererea de racordare conform prevederilor regulamentului, cu

precizirile de la punctele 1, 2.1 §i 2.5.

4.1. Dezvoltarea retelelor electrice de distributie pentru electrificarea localititilor sau
pentru extinderea retelelor de distributic se finanteazd de operatorul de distributie
concesionar §i de autorititile administratiei publice locale sau centrale, in conformitate cu

prevederile art. 51 din Legea energiei electrice i a gazelor naturale nr. 123/2012.

4.2, Utilizatorii care se racordeazi Ia retele realizate in conditiile previzute la punctul 4.1
nu plitesc compensatie bineasci, autoritatea locald neavénd calitatea de prim utilizator in

sensul prevazut la art.22 alin.(7) din regulament.
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ANEXA Nr.3 la regulament

REGULI SPECIFICE PENTRU REALIZAREA RACORDARII LA
RETEAUA ELECTRICA DE DISTRIBUTIE A ANSAMBLURILOR
DE BLOCURI DE LOCUINTE SUSAU DE LOCUINTE INDIVIDUALE

1. Dezvoltatorul adreseazi operatorului de distributie concesionar o cerere pentru realizarea
refelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali, prezentind
date referitoare la puterile maxim simultan absorbite, individual §i pe ansamblu, Documentatia
anexath cererii cuprinde documentele previizute 1a art. 14 alin. (1) din Regulament.

2.1. In termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data depunerii cererii si a
documentatiei previzute la punctul 1, operatorul de distributie concesionar are obligatia
sd propuni dezvoltatorului un contract pentru realizarea retelei electrice de interes public
necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali, astfel incét viitorii clienti casnici din
ansambhu si poatd beneficia, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, de serviciul
universal la nivelul de calitate previzut in standardul de petformanti referitor la serviciul

public de distributie.

2.2. Reteaua electrici prevazuti la punctul 2.1 cuprinde si refeaua de distribugic de joasi
tensiune din interionil ansamblului, pAna la locul de montare al contoarelor individuale, in
cazul unui ansamblu de blocuri de locuinte, respectiv pind la limitele .de proprietate ale

locuintelor din ansamblu, in caznl unui ansamblu rezidential format din locuinte individuale.

2.3, fn cazul unui ansambiu de blocuri de locuinte, grupurile de misurare individuale se

pozitioneazi centralizat, la parter sau pe palier.

3. Prin exceptie de la prevederile de la punctul 2.1, in situatia in care drumurile de acces
din interiorul ansablului constituie domeniu public, refelele electrice de distributie din
interiorul ansamblului se realizeazi cu respectarea prevederilor art.51 din Legea energiei

electrice §i a gazelor naturale nr. 123/2012.

4.1. Contractul pentru realizarea refelei electrice de interes public necesare pentru
racordarea utilizatorilor individuali, incheiat intre dezvoltator i operatorul de distributie

concesionar, contine urmétoarele:
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a) conditiile de finantare de citre dezvoltator a cheltielilor efectuate de operatorul de
distributie concesionar pentru realizarea retelei electrice de interes public necesare
pentru racordarea utilizatorilor individuali;

b) conditiile de realizare de cétre operatorul de distribujic concesionar a retelet
previzute la lit. a);

¢) conditiile de restituire de citre operatorul de distributie concesionar, in conditii de
eficientd economic3 in conformitate cu prevederile legale, a costurilor de realizare a

retelei previizute la lit. a), achitate de dezvoltator.

4.2. Pentru incheierea contractului previzut la punctul 4.1, dezvoltatorul trebuie si
depuni la operatorul de distributie concesionar, in copie, autorizatia de construire in
termen de valabilitate pentru ansamblul de blocuri de locuinte si/sau de locuinte

individuale.

5. Reteaua electricd de interes public necesard pentru racordarea utilizatorilor individuali
se poate realiza in etape, corclat cu etapele de finalizare a locuintelor, conform

contractului previzut la punctul 4.1.

6.1. Operatorul de distributic concesionar restituie dezvoltatorului o cotd din
contravaloarea cheltuielilor cu finantarea lucririlor de realizare a retelei electrice de
interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali din ansamblu, efectuate
conform contractului previzut la punctul 4.1, numai dupd ce numirul cererilor de
racordare individuale inregistrate la operatorul de distribufie concesionar, din partea
viitorilor clienti casnici din ansamblu, utilizatori ai retelei, reprezintii cel putin 80 % din
numirul total al locuintelor din ansamblu, pentru alimentarea cérora s-a realizat reteana

respectiva,

6.2. Cota care se restituie conform prevedeﬁlor‘punctlﬂui 6.1 se stabileste de operatorul

de distributie concesionar in baza unei analize de eficientd economica.

7. Dupi realizarea retelei de distributie de cétre operatorul de distributie concesionar in

conditiile contractului prevazut la punctul 4.1, racordarea locuintelor individuale se face
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de cétre operatorul de distributic concesionar, cu parcurgerea etapelor previzute de

Regulament, cu precizirile din Anexa nr.2 la Regulament.

8. Pentru realizarea racordiirii locuintei, utilizatorul individual achitd numai tarifiul de
racordare operatorului de distribufie concesionar, firi ca dezvoltatorul ansambhilui sau

vreun alt utilizator din ansambiu si-i mai perceapi plata vreunei compensafii.

9.1. Este interzis# alimentarea cu energie electrici a clientilor finali casnici individuali
din ansamblu utilizind instalatiile electrice realizate pentru racordarea organizirii de

gantier necesare construirii blocurilor si/sau locuintelor.

9.2. Operatorul de distributie concesionar are obligatia sa verifice daci sunt respectate
prevederile de la punctul 9.1 §i, in situatia in care constati incilcarea acestora, s
procedeze la deconectarea instalatiei de racordare a organizirii de santier, cu informarea

imediatd a autorititii competente.

9.3. Dezvoltatorul are obligatia si permitd operatorului de distribufie concesionar

efectuarea verificirilor previzute la punctul 9.2.

ANEXA Nr.4 la regulament

REGULI SPECIFICE PENTRU REALIZAREA RACORDARII
ZONELOR INDUSTRIALE, COMERCIALE SAU DE SERVICII COMUNE
LA RETEAUA ELECTRICA DE DISTRIBUTIE

1.1. Operatorul de retea emite aviz tehnic de racordare dezvoltatorului zonei pentru
puterea totald necesarfi acesteia §i in functie de care se dimensioneazi instalatia de

racordare a zonei.

A

1.2. Punctul de delimitare se stabileste in conformitate cu prevederile art. 22 din

regulament §i cu respectarea conditiei ca tensiunea punctului de delimitare si fie egala cu
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tensiunea punctului de racordare. Exceptiile trebuie justificate in figsa sau studiul de

solutie.

2.1. Instalatia de racordare se realizeaza de citre operatorul de retea in baza contractului
de racordare incheiat cu dezvoltatorul zonei gi a tarifului de racordare achitat de acesta,

corelat cu punctul de delimitare previzut in avizul tehnic de racordare.

2.2. Dezvoltatorul zonei este responsabil de realizarea instalatiilor din aval de punctul de
delimitare. Acesta devine proprietarul unei retele de distributie de interes public si i
revin, in aceasti calitate, toate obligatiile previzute in prezentul regulament si in norme
privind asigurarea accesului la retea, exploatarca §i mentenanta retelei. Refeaua nu poate
fi Tnstrinati decit cu conditia preluirii obligatiei de prestare a serviciului de distributie

de ciitre viitorul proprietar.

2.3. In conditiile previizute Ia punctul 2.2, daca reteaua de distributie din zona respectivi
constituie un sistem de distributie inchis, au aplicabilitate dispozitiile legale

corespunzitoare.

ANEXA Nr.5 la regulament

REGULI SPECIFICE PRIVIND RACORDAREA
LOCURILOR DE PRODUCERE LA RETELELE ELECTRICE
CU TENSIUNEA MAI MARE SAU EGALA CU 110 kV

1. Solutia de racordare pentru un loc de producere se stabileste prin studiu de solutie.

2.1. in situatia in care soluia de racordare din studiul de solutie este comuna pentru cel
putin douii locuri de producere diferite si aceasta prevede racordarea la refeaua electricd
cu tensiunea 110 kV sau mai mare prin realizarea unei statii de transformare, punctul de

delimitare se stabileste in aval de bara cu tensiune inferioard din cadrul statiei electrice.

2.2. In conditiile previzute la punctul 2.1, stafia de transformare care face parte din

solutia comuni pentru racordarea mai multor locuri de producere diferite se
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dimensioneaza pentru evacuarea puterii totale rezultate din nsumarea puterilor evacuate
aprobate pentru fiecare loc de producere. Costul pentru realizarea instalatiei de racordare
comune se imparte proportional cu puterile evacuate aprobate locurilor de producere
individuale.

2.3. Operatorul de retea emite aviz tehnic de racordare pentru fiecare loc de producere,
pentru puterea evacuati aprobatd acestuia, conform solutiei de racordare stabilite prin

studiul de solutie.

2.4. Pentru realizarea racorddrii, dupd incheierea fintre titularii avizelor tehnice de
racordare a unui contract privind finantarea instalatiei de racordare prin care se stabileste
$1 modalitatea de finantare in cazul in care unul din dezvoltatori nu i§i respecti obligatiile,
fiecare utilizator incheie contractul de racordare cu operatorul de retea si achiti acestuia

tariful de racordare corespunzitor.

3. Grupul de utilizatori care a suportat costul instalatiei de racordare comune in conditiile
previzute la punctul 2.2 primeste compensatie biineascd de la ceilalfi uilizatori care se
racordeazi In orice punct al instalatiei de racordare, in conformitate cu prevederile art.22

alin.(7) din Regulament.

4.1. Prevederile de la punctul 2.1 sunt aplicabile si cazurilor in care cererile de racordare
au fost inregistrate anterior datei de intrare In vigoare a prezentului regulament, daci nu

au fost emise avizele tehnice de racordare.

4.2, in cazurile in care, la data intririi in vigoare a prezentului regulament, existi avize
tehnice de racordare valabile ce previd ca solutie de racordare o statie de transformare cu
tensiunea superioard mai mare de 110 kV, sitnatd Tn aval de punctul/ punctele de
delimitare gi statia respectivd deserveste cel pufin doi utilizatori, proprietarul stafiei
electrice va incheia cu operatorul de transport si de sistem un contract de comodat avand
drept obiect statia de transformare, pe toatd durata de viati a acesteia, cu obligativitatea

comodatarului de a o mentine in stare de functionare pe costurile sale.

4.3. in situatia unei statii de transformare cu tensiunea superioara mai mare de 110 kV ce
este detinutd de unicul producitor racordat, la inregistrarea unei noi cereri pentru
racordarea unui loc de producere sau de consum pe bara cu tensiune inferioari a

respectivei statii de transformare, proprietarul statiei electrice va incheia cu operatorul de
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transport si de sistem un contract de comodat avind drept obiect statia de transformare,
pe toati durata de viafi a acesteia, cu obligativitatea comodatarului de a o mentine in

stare de functionare pe costurile sale.

4.4. Dupi incheierea contractului prevazut la punctul 4.3, operatorul de transport §i de
sistem emite aviz tehnic de racordare pentru noul loc de producere sau de consum, la

reteaua pe care o detine.

4.5. Operatorul de transport si de sistem va presta serviciul de transport al energiei

electrice pentru utilizatorii racordati la barele cu tensiune inferioard ale stafiei electrice.

R.A. Monitorui Oflcial
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